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1 Введение

 1.1  Техническая  информация  (ТИ)  предназначена  для  ознакомления,  изучения  и 

практического  использования  в  проектных  работах  устройства  комплектного 

распределительного (в дальнейшем именуемого КРУ) серии  КУ 10С  (М)  и содержит 

технические данные, сведения об устройстве, принципе работы изделия и необходимые 

сведения,  обеспечивающие  правильную  эксплуатацию  и  полное  использование 

технических возможностей изделия. 

 1.2  КРУ  изготавливаются  по  индивидуальным  заказам,  в  которых  оговариваются 

количество  и  взаимное  расположение  шкафов  КРУ  в  подстанции,  схемы  главных  и 

вспомогательных  цепей  каждого  шкафа  КРУ  и  другие  технические  характеристики 

шкафов, выдвижных элементов, схем управления.

   1.3  Основным документом, согласно которому оформляется заказ на КРУ, является 

опросной  лист,  выполненный  по  форме  завода-изготовителя  и  согласованный  с 

заказчиком. Образец опросного листа смотри в Приложении И. 

1.4 В ТИ обозначения составных частей изделия не приводятся, так как они зависят от

многих  переменных  данных,  оговариваемых  в  заказе,  а  приводятся  только  их 

наименование, например: выдвижной элемент с выключателем, релейный шкаф и т. д.

  1.5 Предприятие постоянно работает над повышением надежности и долговечности 

КРУ, вносит в конструкцию изменения, а поэтому в конструкции, поставляемых шкафов 

КРУ могут быть некоторые непринципиальные отличия от описанных в настоящем ТИ. 

1.6 В конструкторских подходах и решениях в реализации  КРУ   КУ 10С соблюдена 

патентная  чистота  продукции,  конструкторские  решения   защищены  авторскими  правами 

согласно действующего законодательства. 

         2 Назначение

   2.1 Настоящее  КРУ  производится в исполнении общепромышленного применения 

для использования в распределительных устройствах на электрических подстанциях (ПС), в 

электроустановках  промышленных  предприятий,  в несейсмостойком  и  сейсмостойком 

исполнении ;

 2.2  КРУ серии  КУ  10С  (М)  предназначено  для  работы  в  сетях  трехфазного 

переменного тока,  класса  напряжения 10 кВ частоты 50 и 60 Гц, номинальные токи 630…

1250А,  ток  отключения  20; 25  кА  для  систем   с  изолированной  или  заземлённой  через 

дугогасящий реактор  или активное сопротивление нейтралью. 

2.3  Настоящее  КРУ  полностью  совместимо  по  контору  сборных  шин  и 

присоединительным размерам со шкафами КРУ серии КУ 10С по НКАИ.670049.020 ТИ и 

является его модернезированным вариантом с целью удешевления, унификации и повышения 

технологисности конструкции существующих шкафов.

2.4 Шкафы  КРУ серии  КУ  10С  (М) по  заказу  в  сейсмостойком  исполнении 

предназначены для работы в помещениях РУ на высоте до 20,4м при МРЗ до 7 баллов и до 9 

баллов  по шкале MSK–64 с применением низковольтной сейсмостойкой аппаратуры в схемах 

вспомогательных цепей.

2.5 Климатическое исполнение  шкафов КРУ - У категории 3 по ГОСТ 15150.

   2.6  К  РУ,  собираемым  из  настоящих  КРУ,  не  предъявляется  никаких  особых 

специфических технических требований.
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3 Технические данные

3.1  Показатели назначения. Основные параметры и характеристики

3.1.1  Шкафы  КРУ  соответствуют  требованиям   ПУЭ,  ГОСТ  14693,  техническим 

условиям, утверждённым в установленном порядке, рабочим чертежам на изделие. 

Шкафы КРУ  изготавливаются  по  системе обеспечения качества  в  соответствии с 

ДСТУ ISO 9001:2000.

3.1.2  Шкафы  КРУ,  поставляемые  на  экспорт  в  страны  с  умеренным   климатом, 

должны дополнительно соответствовать ГОСТ 15151, ГОСТ 15963.

3.1.3  Шкафы КРУ  серии КУ 10С  (М) выполняются по сетке схем главных цепей, 

приведенной  в Приложении  Б. При необходимости комплектования РУ другими типами 

шкафов, необходимо использовать шкафи серии КУ 10С по НКАИ.674049.020 ТИ.

3.1.4  Вспомогательные  цепи  для  шкафов  в  общепромышленном  исполнении 

выполняются с использованием микропроцессорного устройства защиты серии SPAC 800, 

REF, SEPAM, MICOM, МРЗС05 на базе  типовых работ:

-  ВНИПИ  ТПЭП     ВЛИЕ  301  341...(5ВБ.350  …)  -  постоянный  и  переменный 

оперативный ток;

- “Энергосетьпроект” №11378тм - переменный ток, пружинный привод;

- “Энергосетьпроект” №11379тм - постоянный ток, пружинный и электромагнитный 

привод;

- “Укрюжсельэнергопроект” №8316 для КТПБ 35/10 кВ на переменном оперативном 

токе с пружинным приводом;

- “Укрюжсельэнергопроект” №6361 ЭВ.01 для КТПБ 110/35/10 кВ на выпрямленном 

оперативном токе с пружинным приводом;

-  “Укрзападсельэнергопроект”  №13870-I  и  №13870-II  для  тяговых  подстанций 

железных дорог на постоянном оперативном токе с электромагнитным приводом.

Работоспособность принципиальных схем гарантируется разработчиком этих схем, а 

соответствие  монтажных  схем  принципиальным  гарантируется  заводом-изготовителем 

КРУ.

 3.1.6  По  согласованию  с  предприятием-изготовителем  допускается  изготовление 

шкафов  КРУ  по  нетиповым  схемам  главных  и  вспомогательных  цепей,  также 

допускается   изготовление токопроводов с длинами    отличными от указанных в даной 

ТИ.

3.1.7 Основные  параметры  шкафов  КРУ  соответствуют  значениям,  указанным   в 

таблице 1 .
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   Таблица 1

Наименование параметра и размера
Единица

измерения

Значение параметра для 

шкафов серии КУ 10С

1 Номинальное напряжение кВ

6, 10

2Номинальный  ток  главных  соединений 

шкафов для категорий размещения У3; Т3
А 630; 1000;1250

3 Частота Гц 50,60

4 Номинальный ток сборных шин А 1000;1600; 2000; 3150

5 Номинальный ток отключения выключателя 

встроенного в шкаф КРУ
кА

20; 25

6 Ток термической стойкости для промежутка 

времени, 3с
кА

20; 25

7 Номинальный ток электродинамической 

стойкости главных соединений шкафов
кА

51;  81

8 Номинальное напряжение  цепей защиты, 

управления и сигнализации:

- переменного тока

- постоянного (выпрямленного) тока

В 220

220

9 Номинальное напряжение  цепей  освещения 

и блокировок:

- переменного тока

- постоянного (выпрямленного) тока

В 12; 110; 220

12; 110; 220

11 Номинальное напряжение  постоянного 

(выпрямленного) тока блокирующих 

электромагнитов заземлителя и выдвижного 

элемента

В 220

12 Мощность блокирующих электромагнитов 

заземлителя и выдвижного элемента
Вт

При пуске — 17,3

После пуска — 3,8

13 Время термической стойкости блокирующих 

электромагнитов заземлителя и выдвижного 

элемента с

Не более 60

(при удержании кнопки пуска 

электромагнита на протяжении 

60с, температура котушки 

возрастет на 35°С)

14 Наибольший номинальный ток 

предохранителя силового
А 20

15 Габаритные размеры:

- ширина

- глубина

- высота

мм

750+2

1200+2

2300+2 (2450 +2  1))

16 Масса кГ                     800…1200

Примечание: токи термической и электродинамической стойкости трансформаторов тока - 

в соответствии с их техническими характеристиками.

1) Высота шкафов с учётом   клапанов см. Рисунок В.1.

    Габаритно-установочные размеры шкафов должны уточняться на этапе согласования опросного 

листа заводського заказа.

3.1.8 Технические параметры встраиваемых аппаратов должны соответствовать технической 

документации на них. 

3.1.9 Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов КРУ сответствуют 

указанным в Приложении В.

  3.1.10 Классификация исполнений шкафов КРУ  соответствует таблице 2.  
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Таблица 2
Наименование показателя 

классификации
              Исполнение

1 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 Нормальная изоляция

2 Вид изоляции Воздушная

3 Наличие изоляции токоведущих частей С неизолированными шинами

4 Наличие выдвижных элементов в 

шкафах

С выдвижными элементами; 

5 Вид линейных высоковольтных 

присоединений 

1. Кабельные 3-х жильные до 240 мм 2   с бумажно-

масляной изоляцией в фидерных шкафах до 3-шт.

2.Кабельные 1-но жильные* до 240 мм 2  в фидерных 

шкафах  до 3-шт. на фазу.

6 Условия обслуживания С односторонним обслуживанием, 

7 Степень защиты по ГОСТ 14254 Защищенное исполнение ІР40

8 Вид основных шкафов в зависимости от 

встроенной аппаратуры и 

присоединения.*

ШВВ  – с выключателем вакуумным

ШШР – с шинным разъединителем

ШТН  – с трансформаторами напряжения

9 Тип встроенного высоковольтного 

выключателя
ВРС

10 Наличие дверей в отсеке выдвижного 

элемента шкафа

Шкафы КРУ с дверьми

11 Вид управления Местное, дистанционное

12 Вид поставк - отдельными шкафами;

- полностью смонтированными и  

отрегулированными блоками до двух шкафов

13 Наличие вентиляции Естественная 

    Примечание: 

* Для комплектование шкафами других типов — см. НКАИ.670049.020 ТИ.

3.1.11  Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 

15150, при этом:

        1) нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха  для исполнения 

У3:

    минус   5°С - без установки нагревательных устройств в релейном отсеке;                

    минус 25°С - при установке нагревательных устройств в релейном отсеке. При более      

    низких температурах необходим подогрев  помещения РУ;

       2) КРУ должны работать на высоте над уровнем моря до 1000 м.

3.1.12 Шкафы не предназначены:

    1) для работы в помещениях, опасных в отношении пожара или взрыва;

    2) для работы в помещениях, среда которых содержит газы, испарения, химические 

отложения,  токопроводящую  пыль  в  концентрациях,  снижающих  параметры  изделий  в 

недопустимых пределах.

    3.1.13 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления шкафов 

КРУ,  приняты  техническим  контролем  и  соответствуют  действующим  стандартам  и 

техническим условиям.

    3.1.14 По условиям обслуживания  - шкафы  одностороннего обслуживания с   

     коридором обслуживания с фасадной стороны шкафов, равным  не менее 1680 мм и   

     расстоянием от задней стенки шкафа до стены здания не менее 100+5мм.

         Внимание! При наличии  коридора обслуживания с задней стороны шкафов КРУ в 

РУ потребителя  необходимо оговорить  данный вариант установки в обязательном порядке 

на   этапе  согласования  опросного  листа,  так  как  это  влияет  на  конструктивное 

выполнение шкафа.

  3.1.15 Конструкция релейного шкафа обеспечивает возможность установки  

    подогревателей для обогрева счетчиков и другой аппаратуры при температуре ниже 0ºС.  

    Энергопотребление при обогреве шкафа КРУ должно быть не более 150 Вт.     

 3.1.16 Стойкость  шкафов  КРУ  к  механическим  воздействиям  окружающей  среды 

соответствует группе условий эксплуатации М6 по ГОСТ 17516.1. 
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  3.2 Требования к надёжности.

3.2.1 Шкафы КРУ имеют следующие показатели надежности согласно таблице 3, при 

этом отказы для всех выключателей не допускаются.

Таблица 3

Наименование

параметра

Количество циклов ВО для 

типоисполнений

ВРС-10-20/630; 1000;

1250 У2

  

   ВРС-10-31,5/630; 1000;

1250 У2

   
1 При номинальных   

  токах
50000 30000

 2 При токах     

короткого замыкания
100 50

  

        3.2.2 Классификационные признаки  КРУ должны соответствовать данным, 

указанным в таблице 4.

Таблица 4

Классификационный признак Значение
1 Определенность назначения Изделие конкретного применения

2 Режим применения Изделие непрерывного длительного 

применения

3 По последствиям отказов или достижения 

предельного состояния 

Отказы или переход в предельное состояние не 

приводит к катастрофическим последствиям

4 По возможности восстановления работоспособного 

состояния

Изделие восстанавливаемое

5 По характеру основных процессов, определяющих 

переход в предельное состояние 

Изделие стареющее и изнашиваемое

6 По возможности и способу восстановления 

технического ресурса 

Изделие ремонтируемое

7 По возможности технического обслуживания в 

процессе эксплуатации 

Изделие обслуживаемое

8 По возможности проведения контроля Изделие, контролируемое перед применением

9 Среднее время восстановления работоспособности Не более 1 часа

10 Критерий отказа Снижение параметра до величины худшей, чем 

указано в документации.

11 Критерий предельного состояния Выработка механического или 

коммутационного ресурса,  истечение срока 

службы

3.2.3 Срок службы шкафов до списания не менее 40 лет при условии  своевременной 

замены  комплектующей  аппаратуры,  срок  службы  которой  менее  40  лет  и  при 

проведении  технического  обслуживания  шкафов  в  соответствии  с  инструкцией  по 

эксплуатации.

       4 Состав изделия

4.1 КРУ  представляет  собой  набор  отдельных  шкафов  с   коммутационными 

аппаратами  и  другой  высоковольтной  комплектующей  аппаратурой,  с  приборами 

измерения,  устройствами  автоматики  и  защиты,  а  также  аппаратурой  управления, 

сигнализации и другими вспомогательными устройствами. Шкафы соединяются между 

собой в соответствии со схемой электрической согласно опросному листу.Ï
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4.2 В комплект изделия входят:

    - Шкафы различных видов и типоисполнений в зависимости от встраиваемой в них 

основной комплектующей аппаратуры, номинальных токов и токов отключения.         

     -  Демонтируемые на период транспортирования сборочные узлы и детали.

 -  Комплект  запасных  частей,  принадлежностей  и  материалов  по  нормам 

предприятия-изготовителя.

Примечание: межшкафные связи а также цепи оперативного питания к шкафам 

ОРШ,  которые  установлены  в  капитальном  помещении  в  поставку  не  входят  и 

выполняются  по  месту  монтажа  согласно  кабельного  журнала,  разработанного 

проектной организацией.             

4.3  К изделию прилагаются:

    - Руководство по эксплуатации на КРУ НКАИ.674522.036 РЭ;

    - Схемы электрические вспомогательных цепей;

    - Паспорта на отдельные шкафы или группы шкафов;

    - Техническая документация на основную комплектующую аппаратуру.

        4.4 Условное обозначение серии КРУ и его расшифровка.                

        4.4.1 Структура условного обозначения серии КУ 10С (М) при заказе: 

        КУ  10  С   (М)         3  

                      категория размещения по ГОСТ 15150;

             климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У);

             вариант исполнения - модернизированная;

             торговая марка КРУ.

4.4.2 Пример записи обозначения серии  КУ 10С (М) при заказе:

         -   для нужд народного хозяйства:   КУ 10С (М) У3 ТУ У 31.2-00213434-025-2004;

4.5.1  Структура  условного  обозначения  типоисполнения   шкафа  КРУ,  как 

указывается  при оформлении заказа:

а) с выключателем:  

       ШВВ - 10 - 20 -  01 -  630  -  У3

                                                          климатическое исполнение и  категория 

                                                            размещения по ГОСТ 15150;

                                                         номинальный ток шкафа, А;

                                                          номер схемы главных цепей;                                  

                                                           номинальный ток отключения выключателя, кА;

       номинальное напряжение, кВ;

                                                              шкаф с выключателем вакуумным.

Пример записи шкафа КРУ серии КУ 10С  (М)  типоисполнения ШВВ при его 

заказе:

-  шкаф  с  выключателем  вакуумными  на  номинальное   напряжение  10  кВ, 

номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 20кА, выполненный по схеме 

главных цепей 01 для нужд  народного хозяйства:

“Шкаф  ШВВ -10-20-01-630-У3   ТУ У 31.2-00213434-025-2004”.

Ï
îä
ï.
 è
 ä
àò
à

È
íâ
. 
¹
 ï
îä
ë.

Â
çà
ì.
 è
íâ
. 
¹

Ï
îä
ï.
 è
 ä
àò
à

È
íâ
. 
¹
 ä
óá
ë.

Ëèñò
НКАИ.670049.060 ТИ

ÄàòàÏîäï.¹ äîêóì.ËèñòÈçì
Êîïèðîâàë Ôîðìàò      À4



9

Редакция 1

б) с шинным разъединителем:

 ШШР- 10 –20 - 101 -  630  -  У3

                                       климатическое исполнение и  категория 

                                                           размещения по ГОСТ 15150;

                                                         номинальный ток шкафа, А;

                                                          номер схемы главных цепей; 

                                                           номинальный ток термической стойкости, кА;

                                                                номинальное напряжение, кВ;

                                                                шкаф с шинным разъединителем.

Пример записи шкафа КРУ серии КУ 10С (М)  типоисполнения ШШР при его заказе:

- шкаф с шинным разъединителем на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный 

ток  630  А,  номинальный  ток  термической  стойкости  20кА,  выполненный  по  схеме 

главных цепей 101 для нужд  народного хозяйства:

“Шкаф  ШШР -10-20-101-630-У3   ТУ У 31.2-00213434-025-2004”.

        

4.6 Основные отличия конструкции шкафов КРУ.

  4.6.1  Шкафы  КРУ  отличаются  электрическими  схемами  главных  соединений, 

количеством  устанавливаемых  трансформаторов  тока  и  напряжения,  наличием  или 

отсутствие ножей заземления, количеством узлов крепления концевых кабельных заделок и 

др.

  4.7  В  качестве  основной  высоковольтной  комплектующей  аппаратуры  в  шкафах 

применяются  изделия  специально  предназначенными  для  работы  в  шкафах  КРУ  и 

соответствовующие стандартам или  техническим условиям на эти изделия, а именно:

- выключатель вакуумный типа ВРС;

- трансформаторы тока типа:  ТОЛА-10;

- трансформаторы напряжения типов: ЗНОЛП, НОЛП;

- ограничители перенапряжения  3ЕК7;

- трансформаторы тока защиты кабелей типа ТЗЛМ и др.

Основные  параметры  и  характеристики  комплектующей  аппаратуры  приведены  в 

Приложение И.

4.8  Предприятие  постоянно  работает  над  усовершенствованием  конструкции  и 

применением  в изделии новых, более прогрессивных комплектующих и материалов.

      5 Устройство и работа шкафа КРУ
5.1 Общие конструктивные решения.

5.1.1 Шкафы КРУ  обладают достаточной механической прочностью, обеспечивающей 

нормальные условия работы и транспортирования без каких-либо остаточных деформаций 

или  повреждений,  препятствующих  их  нормальной  работе,  выдерживают не  менее 

указанного в ГОСТ 14693 числа циклов работы элементов, установленных в шкафу.        

 5.1.2 При обслуживании высоковольтной аппаратуры, ошиновки и других элементов 

конструкции, работа с которыми может потребоваться при монтаже, ревизии и ремонте, а 

также при разделке высоковольтных кабелей доступ в шкафы КРУ обеспечивается после 

установки выдвижных элементов в ремонтное положение.
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 5.1.2.1 Для доступа к элементам отсека выдвижного элемента и трансформаторов тока, 

в  том  числе  к  контактам   вторичных  цепей  трансформатора  тока  и  трансформатора 

напряжения, необходимо (см. Рисунок Г.1 Приложения Г):

-открыть  дверь  2  отсека  выдвижного  элемента  и  трансформаторов  тока  шкафа 

распределительного 1;

-выкатить выдвижной элемент 3 на инвентарную тележку 4 в коридор обслуживания;

Возможно, проверить состояние и работу всех остальных элементов отсека.

5.1.2.2  Для  замены  трансформатора  тока  отсека  выдвижного  элемента и 

трансформаторов тока  необходимо   (см. Рисунок Г.1 Приложения Г):

 - открыть дверь 2  отсека выдвижного элемента шкафа распределительного 1;

-выкатить выдвижной элемент 3 на инвентарную тележку 4 в коридор обслуживания;

-открыть дверь 5 отсека выдвижного элемента и трансформаторов тока;

-произвести замену трансформатора тока.

 5.1.3  Шкафы  КРУ  одного  типоисполнения   имеют одинаковые  габаритные  и 

установочные  размеры  и  обеспечивают взаимозаменяемость  выдвижных  элементов  и 

запасных частей.

 5.1.4 Ошиновка шкафов серии КУ 10С (М) - алюминиевыми или медными шинами в 

зависимости от номинальных токов и токов отключения.

 5.1.5 Все токоведущие шины в пределах  KРУ соединяются с помощью   болтовых 

соединений.

 5.1.6 Класс контактных соединений главных цепей  2  по ГОСТ 10434.  

Класс  контактных  соединений  вспомогательных  цепей  -  в  зависимости  от 

присоединяемой комплектующей аппаратуры - 2 или  3 по ГОСТ 10434.

 5.1.7 Сборные шины  находятся в верхней части каркаса шкафа и выполнены из шин 

прямоугольного сечения. 

 5.1.8 Элементы конструкции каркаса  шкафа выполнены из  оцинкованых  стальных 

листов  с использованием болтового метода соединений и стальных заклёпок, при этом в 

остальных узлах количество сварочных соединений  сведено до минимума.

  5.1.9 Элементы фасада шкафа  и выдвижных элементов выполнены из стального 

листа с  использованием порошкового покрытия. Цвет покрытий  -  светлых тонов и  

одинаков  для всех шкафов одного и того же заказа.  

 5.1.10 Выдвижной элемент  расположен в средней части отсека выдвижного элемента 

и  трансформаторов  тока и  перемещается  из  фиксированных  положений  (рабочее, 

контрольное) при закрытых дверях отсека с помощью ручки перемещения из комплекта 

ЗИП. При переведении выдвижного элемента в ремонтное положение он перемещается на 

инвентарную тележку из комплекта ЗИПа на КРУ (Рисунок Е.5 Приложение Е).       

 5.1.11 Усилие  при  оперировании  с  разъемными  контактами  соединений 

вспомогательных цепей  не более  147 Н.

 5.1.12 Для  изоляции  неподвижных  втычных  токоведущих  контактов  применены 

эпоксидные проходные втулки.

  5.1.13 Дуговая защита  выполнена на  фототиристорах. По согласованию с заводом 

изготовителем может быть выполнен другой вид защиты.

  5.1.14 В  шкафах   в  отсеке  линейных  шин  и  трансформаторов  тока  могут  быть 

установлены индикаторы наличия напряжения на отходящих линиях.

5.1.15 Конструкция  и  размеры  отсека  линейных  шин  и  трансформаторов  тока 

допускает производить удобный монтаж  кабельных разделок  типа КВВ, КВР,  а также 

выполнять любые кабельные разделки с помощью концевых термоусаживаемых муфт. С 

применением кабельных наконечников типа НБ с одним отверстием диаметром 17мм. под 

болт M16 max.

Ï
îä
ï.
 è
 ä
àò
à

È
íâ
. 
¹
 ï
îä
ë.

Â
çà
ì.
 è
íâ
. 
¹

Ï
îä
ï.
 è
 ä
àò
à

È
íâ
. 
¹
 ä
óá
ë.

Ëèñò
НКАИ.670049.060 ТИ

ÄàòàÏîäï.¹ äîêóì.ËèñòÈçì
Êîïèðîâàë Ôîðìàò      À4



11

Редакция 1

5.1.16 Конструкция шкафа обеспечивает возможность кабельного ввода снизу. 

Максимальное  количество  трёхжильных кабелей  сечением  до  240мм2  с  бумажно-

масляной  изоляцией  в  фидерных  шкафах   –  3  шт.  Трансформатор  тока  нулевой 

последовательности  (базовый  вариант  ТЗЛМ-1)  находится  в  объёме  шкафа  на  дне. 

Строительная часть согласно Рисункам Ж1, Ж2 Приложения Ж.

Максимальное  количество  одножильных кабелей сечением до  240мм2 в   фидерных 

шкафах – 3 шт. на фазу. Трансформатор тока нулевой последовательности (базовый вариант 

ТЗЛМ-1)  в фидерных шкафах вышеуказанный трансформатор на кронштейне находится 

вне шкафа в кабельном полуподвале, минимальная глубина которого зависит от радиуса 

изгиба силового кабеля определённого сечения. Строительная часть согласно Рисунка Ж.3 

Приложения Ж.

Внимание! При  применении  других  типов  трансформатор  нулевой 

последовательности или  трехжильных кабелей другого  типа необходимо согласование  с 

предприятием-изготовителем в части выполнения строительной части и установки шкафов 

КРУ на фундамент. 

5.1.17  Все резьбовые соединения  имеют защиту от самоотвинчивания.

5.1.18 Защитные металлические покрытия  соответствуют  требованиям ГОСТ 9.301,  

     ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306. Группа условий эксплуатации покрытий - 3 по ГОСТ 

15150.                                                                           

5.1.19 Двери шкафов КРУ плавно, без заеданий открываются и поворачиваются на угол 

не менее 135°, а также открываются одним ключом.

 5.1.20 Для  ограничения  коммутационных  перенапряжений   при  отключении 

вакуумных выключателей  установлены ограничители перенапряжений.

5.1.21 Корпуса  шкафов  КРУ  при  монтаже  РУ  непосредственно  заземляются  на 

металлические  закладные  элементы,  кроме  этого,  каждый  шкаф  имеет  магистральную 

шину заземления, которую можно подключить к заземляющему контуру РУ.

5.1.22 Провода  схем  вспомогательных  цепей  в  отсеках  шкафов,  где  расположено 

оборудование 10 кВ,  отделены перегородками или проложены в изоляционных  трубах, 

кроме коротких участков, необходимых для осуществления подсоединения.

5.1.23 Максимальное  значение  удельного  потребления электроэнергии при обогреве 

шкафа при температуре минус 25° С   составляет не более 0,1 кВт/м3.

5.2 Основной составной частью изделия являются шкафы КРУ. Основные компоновки 

с  габаритными  размерами  основных  шкафов  КРУ  показаны  на  рисунках  В.1...В.5 

Приложение В.

5.3  Шкафы  КРУ  состоят  из  таких  основных  сборочных  единиц  (Рисунок  В.1 

Приложение В): каркаса 1; выдвижного элемента 2; релейного шкафа. 

5.4  Каркас  шкафа  представляет  собой   металлическую  конструкцию,  разделенную 

вертикальными и горизонтальными металлическими перегородками на релейный отсек А; 

отсек выдвижного элемента и трансформаторов тока Б; отсек сборных шин В.

5.5  Каналы  над  отсеками,  накрытые  клапанами  16,  служат  для  отвода  нагретого 

воздуха  и выброса отработанных газов при коммутации  выключателями предельных токов 

к.з. и для выброса горящих элементов при появлении в отсеках открытой дуги к.з.

Клапан изготовлен из стального листа или в виде треугольной призмы из стальной 

сетки в зависимости от номинального тока шкафа КРУ. Фиксация клапана осуществляется 

болтами  М8  и  болтами  М6  на  стороне  пазов,  предназначенных  для  уменьшения 

сопротивления  открытию  клапана.  Открытие  клапана  сброса   избыточного  давления 

происходит  за  счет  его  выхода  из  зацепления,  на  стороне  пазов,  под  действием 

избыточногодавления.  После  открытия  клапана  его  необходимо  демонтировать, 

отрихтовать и установить в исходное положение.

Внимание! Запрещается  установка  каких-либо  предметов  на  клапаны  сброса 

давления.  Демонтаж клапанов над отсеком сборных шин разрешается проводить только 

при заземленных сборных шинах.
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5.6  Компоновка,  конструкция  и  заполнение  отсека  выдвижного  элемента  и 

трансформаторов  тока  зависят  от  схемы  главных  соединений  реализованной  в  данном 

шкафу и от номинального тока шкафа КРУ.

5.6.1.  В  отсеке  выдвижного  элемента  и  трансформаторов  тока размещается 

выдвижной элемент,  трансформатри тока, трансформаторы напряжения  и другие узлы и 

детали, обеспечивающие безопасную эксплуатацию шкафа.

5.6.2.  Отсек  образован  боковыми  стенками,  задней  стенкой, при  этом,  от  отсека 

сборных шин  он  отделен  металлическими перегородками,  в  том  числе  и  пластинами 

механизма шторочного 11(более подробно устройство механизма изображено на Рисунке 

В.6 Приложение В), с фасада - дверью 17, а снизу — дном.

       5.6.3. В нижней части отсека есть сплошное металлическое дно в котором выполнены 

необходимые проемы для пропускания кабелей силовых, кабелей контрольных, шинного 

ввода, отверстия, через которые осуществляется фиксация шкафа к закладным элементам 

методом дуговой сварки.

   5.6.4.  На  дне  устанавливаются  ограничители  перенапряжения  6,  трансформаторы 

нулевой последовательности 7, разделки  кабельные 5 и шина заземления магистральная 

8.

       5.6.5.  В средней части отсека находится заземлитель 3.

   5.6.6  На  изоляторах  задней  стенки  (Рисунок  В.3  Приложение  В)  крепятся  шины 

линейные 1, которые связаны с втычными контактами отпайками линейных шин 2.

5.6.2  На  левой  стенке  отсека  есть  специальный канал,  в  котором прокладываются 

провода вспомогательных цепей и контрольные кабели внешних соединений.

5.6.3 На боковых стенках отсека имеются элементы крепления  и фиксации тележки 

выдвижного  элемента,  кронштейн  крепления  разъёма  жгута  вторичных  цепей  и 

локализационные перегородки.

5.7 Отсек сборных шин расположен в верхней части каркаса и для шкафов всех видов 

имеет единую конструкцию.

5.7.1 В отсеке размещаются шины сборные 12, отпайки сборных шин 14, изоляторы 13, 

втулки 10 для крепления верхних  втычных неподвижных контактов шкафа.

5.7.2  Ток  шин  сборных  по  отпайкам  сборных шин,  через  неподвижные  контакты 

изоляционных  втулок  10,  а  далее  через  контакты  выдвижного  элемента   поступает  на 

трансформаторы тока 9.

5.9  В  зависимости  от  схем   в  шкафу  может  находится  заземлитель  с  пружинным 

приводом (Рисунок В.7 Приложение В).

5.9.1  Заземлитель  состоит  из  блока  ножей  заземления  1,  в  состав  которого  входят 

заземляющие  пластины,  вал,  пружины.  Под действием энергии запасённой в  пружинах 

происходит мгновенное включение или выключение заземлителя, а именно, заход ножей 

заземлителя на контакт 11 шины 12, связанной с  ошиновкой главной токоведущей цепи 

шкафа.

5.9.2  В  состав  блока  входит  изолятор  13  с  встроенными выводами для  индикатора 

наличия напряжения.

5.9.3 В действие заземлитель приводится рукояткой из комплекта ЗИПа, а усилие при 

повороте рукоятки на блок ножей заземлителя передаётся валом 3.

5.9.4 Для выполнения всех блокировок относительно положений тележки выдвижного 

элемента, вал 3 связан рычагом 7 с блоком механизма блокировки 5.

 5.9.5 Для выполнения всех блокировок относительно дверей  отсека трансформаторов 

тока и линейных шин и положений тележки выдвижного элемента, вал 3 связан с дверью 

рычагами 9, 10.

5.10 Основным  элементом,  определяющим  конструкцию  шкафа  КРУ,  является 

выдвижной елемент. В настоящих КРУ принято два основных типоисполнения выдвижных 

элементов – с выключателями коммутационными  и с другой комплектующей аппаратурой.

5.10.1 Основные выдвижные элементы шкафов КРУ изображены на  Рисунках  Д.1…

Д.3 Приложение Д.
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5.10.2 Все  выдвижные  элементы  имеют  максимально  унифицированные 

конструкционные элементы и присоединительные размеры.

5.1.3  На  тележке  3  установлен  выключатель  1,  на  который  со  стороны  фасада 

установлены  перегородка  фасадная  2  с  блокировкой  9,  которая  предотвращает 

возмощность  разъединить  жгут  8  вторичных  цепей  при  нахождении  выключателя  в 

рабочем положении ( Рисунок Д.1 Приложение Д).

5.10.4 Кронштейн  4  для  поднятия шторок  шторочного механизма  установлен  на 

боковой плоскости привода выключателя.

5.10.5 Выдвижные элементы для подсоединения  к неподвижным контактам главной 

токопроводящей цепи шкафа имеют контакты 7 с розеточными контактами 5.

Размеры  розеточных  контактов  зависят  от  номинальных  токов  динамической 

стойкости шкафа и указаны в таблице.

5.10.6 На контакты 7 установлены втулки 6 из изоляционного материала.

5.11 Перемещение   и  фиксация  выдвижного  элемента  осуществляется  с  помощью 

тележки выдвижного элемента, изображённой на Рисунке Д.4 Приложение Д.

5.11.1 Конструктивно тележка состоит  из  таких основных частей,  как  траверса  2 с 

ручками 3 и связанными с ними штоками 1,  которые фиксируют выдвижной элемент в 

шкафу, и рамой 6 с элементами перемещения и блокировки.

5.11.2 На траверсе находится втулка 4 в которую устанавливается ручка из комплекта 

ЗИП  для  перемещения  выдвижного  элемента  с  помощью  винтовой  пары  образованой 

винтом 7 и колодкой 11.

5.11.3 На раме находятся колёса 12 для качения тележки по элементам конструкции 

шкафа, шток 5 и уголок 9 для выполнения блокировок выдвижного элемента.

5.11.4 Функцию  блокировки  перемещения  тележки  выдвижного  элемента  в 

зависимости от состояния выключателя  «включено» или «отключено» выполняет рычаг 

13, с одной стороны связанный с приводом выключателя, а с другой с винтом

перемещения 7.

5.11.5 Заземление выдвижного элемента на корпус шкафа обеспечивается контактом 

колёс  тележки  имеющими  гальваническое  покрытие  на  элементы  конструкции  шкафа 

которые выполнены из стали с алюцинковым покрытием.

5.11.6 Контроль рабочего и контрольного положений осуществляется блок-контактами 

8, которые механически связаны рычагами 10 с винтом 7 и электрически связаны жгутом с 

цепями вторичных соединений шкафа.

5.12 При перемещении выдвижного элемента в  коридор обслуживания применяется 

тележка инвентарная (Рисунок Е.5 Приложение Е).

5.12.1 Нижняя часть тележки - каркас 5 с колёсами 6 механически связана с помощью 

колёс регулирующих 4 с верхней частью - основой 1.

5.12.2  При  работе  с  инвентарной  тележкой  необходимо  переместить  тележку  к 

фасадной  части  отсека  выдвижного  элемента  каркаса  шкафа  КРУ,  совместить 

направляющие  7  тележки  с  соответствующими  отверстиями  каркаса  шкафа,  при  этом 

расхождения по высоте устраняются  регулировкой колёсами регулирующими 4.

5.12.3 Зафиксировать сочленённое положение тележки инвентарной с каркасом шкафа 

с помощью ручки 3.

5.12.4 Переместить выдвижной элемент на основу 1 тележки инвентарной, при этом 

штоки  траверсы  выдвижного  элемента  должны  фиксироваться   упорами  2  тележки 

инвентарной.

5.12.5  Для  разъединения  соединения  тележки  инвентарной  с  каркасом  шкафа 

использовать ручку 3.
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6 Указание мер безопасности
     6.1 Шкафы КРУ по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ 12.2.007.3, ДСТУ 3335, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 14693. При этом:

1) при возникновении внутри шкафа открытой электрической дуги, конструкция  шкафов 

обеспечивает локализацию аварии в пределах монтажной единицы за время срабатываня 

защиты по ограничению времени действия дуги не более 0,2 с, а также - при токах 

короткого замыкания до 3,6 кА (ниже порога чувствительности защиты) за время действия 

дуги 1с;

2) конструкция шкафов  обеспечивает защиту обслуживающего персонала от случайного 

прикосновения к токоведущим и подвижным частям, заключенным в оболочку в 

соответствии со степенью защиты по таблице 2,  а также защиту находящегося в зоне 

обслуживания персонала от воздействия электрической дуги, в случае дугового  короткого 

замыкания внутри шкафа, при этом выброс продуктов горения должен быть в 

необслуживаемую зону.

Допускается выброс продуктов горения электрической дуги в зону обслуживания на 

расстояние не более 0,3м согласно ГОСТ 14693.

3) конструкция шкафов  обеспечивает возможность установки концевых выключателей 

и электромагнитных блокировок на выдвижных элементах и приводах заземлителей в 

соответствии с ГОСТ 14693;

4) вероятность возникновения пожара в шкафах не должна превышать 10-6 в  год по 

ГОСТ 12.1.004;                                                                                                               

    6.2 Персонал, обслуживающий КРУ, должен выполнять требования «Правил 

технической эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», «Правил безопасной эксплуатации электроустановок», 

«Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (ДНАОП 0.00-1.21-

98).

   6.3 Для обслуживания и эксплуатации КРУ допускается специально обученный 

персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности, четко 

представляющий назначение и взаимодействие шкафов КРУ, изучивший руководство по 

эксплуатации изделия и комплектующей аппаратуры.

   6.4 Шкафы КРУ не создают радиопомех, а также вредных для персонала и 

окружающей среды шумов, вибраций, выбросов.

  6.5  Погрузочно-разгрузочные  и  монтажные  работы  со  шкафами  КРУ  должны 

производиться с соблюдением общих правил техники безопасности.

  6.6  Токоведущие  части  главных  цепей  шкафов  КРУ,  которые  могут  оказаться  под 

напряжением,  после  выведения  выдвижного  элемента  в  ремонтное  положение 

ограждаются  автоматически  закрывающимися  защитными  шторками,  имеющими 

приспособления для их запирания (Приложение В)   

  6.7 Конкретные типы шкафов КРУ, которые оборудованы заземлителями,  указаны   

     согласно сетке схем  главных цепей  в Приложениях  Б. 

   6.8  В  шкафах  КРУ,  в  зависимости  от  назначения,  предусмотрены  механические 

блокировки  указанные в ДСТУ 3335   (ГОСТ12.2.007.4), не допускающие:

- перемещение включенного выключателя из контрольного положения в рабочее;

- перемещение включенного выключателя из рабочего положения в контрольное;

-  включение  выключателя  в  промежуточном  положении  (между  рабочим  и 

контрольным);

-  перемещение  выдвижного  элемента  из  контрольного  положения  в  рабочее  при 

включенных ножах заземлителя;

-  включение  заземлителя  при  рабочем  или  контрольном  положении  выдвижного 

элемента.

   При этом  дополнительно реализованы следующие блокировки:
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- невозможность открывание двери кабельного отсека, когда выключатель не перемещён 

в контрольное положение, выключен и не включён заземлитель;

-  невозможность  вкатить  выключатель  в  рабочее  положение  при  открытых  дверях 

кабельного отсека.

  Выполняются  оперативные  электрические  блокировки,  заложенные  в  схемах 

вспомогательных электрических соединений.

 6.9 Организационные и технические мероприятия по обеспечению техники 

безопасности при обслуживании шкафов КРУ должны отвечать требованиям ГОСТ 

14693, ГОСТ 12.1.019, ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 1.1.10-1.01, а обеспечение системы 

пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

         7 Порядок установки и монтаж
7.1 Требования к месту установки.

7.1.1. Строительная часть РУ и монтаж шкафов КРУ в РУ должны выполнятся в 

соответствии с Приложением Ж. 

7.1.2. Перед установкой шкафов КРУ должны быть закончены и приняты все основные 

и отделочные работы, помещение очищено от пыли и строительного мусора, высушено и 

созданы условия, предотвращающие его увлажнение. Отделку чистого пола в помещении 

подстанции рекомендуется производить после окончания монтажа шкафов КРУ.

7.1.3. До начала монтажа необходимо проверить правильность выполнения закладных 

элементов  основания под  шкафы КРУ,  проемов  для  прохода  силовых и  контрольных 

кабелей;

7.1.4. Закладные элементы РУ должны быть выполнены из рихтованных швеллеров 

№10 или №12.

7.1.4.1 Неплоскостность несущих поверхностей швеллеров не должна превышать 1 мм 

на  площади  основания  шкафа  КРУ  и  не  более  5  мм  на  всей  длине  секции.  При 

необходимости  швеллеры  должны  быть  выровнены  применением  металлических 

прокладок толщиной не более 4 мм, которые привариваются к швеллерам.

 7.1.4.2. Закладные швелеры РУ в двух местах должны быть соединены с контуром 

заземления полосовой сталью сечением не менее 40х4 мм2. 

7.2  Транспортирование  отдельных  шкафов  КРУ  и  блоков  к  месту  установки 

производить в    упакованном виде ( Рисунок В.8  Приложение В).

7.2.1 Блоки шкафов КРУ следует транспортировать к месту монтажа только в 

вертикальном положении, используя специальные стропы ( Рисунок В.8  Приложение В). 

   Внутри здания,  где нет подъемных механизмов,  блоки перемещают с  помощью, 

например,  катков,  подкладываемых под основание  блоков  шкафов.  Распаковка  блоков 

шкафов  КРУ  и  комплектующего  оборудования  производится  с  учетом 

последовательности сборки и монтажа КРУ. Длительные промежутки времени между 

распаковкой блоков шкафов КРУ и их установкой на месте монтажа не допускаются.

  В случае вынужденных перерывов при установке и монтаже КРУ распакованные и не 

смонтированные  блоки  шкафов  необходимо  тщательно  укрыть  водонепроницаемой 

пленкой или бумагой. 

7.3  Монтаж шкафов.

7.4.1 Монтаж шкафов производится в соответствии со схемой расположения шкафов 

КРУ в РУ подстанции.

7.4.2 Устанавливается крайний (левый) блок шкафов КРУ подстанции и проверяется 

правильность его установки.

 Блок шкафов КРУ установлен правильно, если:

 -  нет  качаний  блока  шкафов  (для  устранения  качания  и  перекосов  допускается 

применять стальные прокладки толщиной не более 2 мм) с последующей их приваркой;

  - передние рамки шкафов в блоке размещены горизонтально (по уровню);
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 -  нет  наклона  шкафа  по  фасаду  и  по  глубине  (отсутствие  наклона  проверяется 

отвесом);

  - обеспечено плотное прилегание стенок двух рядом установленных шкафов.

7.4.3  С  правой  стороны  установленного  блока  демонтируется  крепеж, 

предназначенный для  механического соединения со следующим блоком шкафов КРУ и 

электрического  соединения линейных и сборных шин этих блоков.

   7.4.4 Установка последующих блоков осуществляется аналогично.

  7.4.5 Производится сочленение всех блоков между собой. При этом контролируется 

правильность сочленения сборных и линейных шин, а  соединение шин между собою 

производится предварительно без затяжки болтов.

   7.4.6 Производится соединение  блоков шкафов КРУ между собой 

  7.4.7 После установки блоков шкафов всего ряда (секции) производится окончательная 

фиксация каждого шкафа КРУ к закладным швеллерам в местах указанных на Рисунках 

Ж.1…Ж.2  Приложения Ж.

7.4.8 Производится монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей.

Для монтажа используется жгут проводов, входящий в комплект поставки, кроме жгута 

секционной  пары,  который  выполняется  согласно  проектной  документации.  Для 

соединения  двух  рядом  стоящих  релейных  шкафов  жгут  пропускается  через 

соответствующее окно  в боковой стенке шкафа, закрепляется на задней стенке хомутами 

и разводятся провода по клеммным зажимам в соответствии с монтажной схемой шкафа 

КРУ.

7.5. Монтаж  кабельных заделок.

7.5.1  В  шкафах  КРУ  предусмотрено  применение  кабельных  разделок  в  количестве 

оговоренном  в  п.5.1.16.  Возможно  применение  кабельных  разделок  других  типов  по 

согласованию с заводом изготовителем.

 Примечание.  Монтажные  материалы и  техническая  документация  по  выполнению 

кабельных разделок в комплект поставки КРУ не входят.

        7.5.2 Ввод кабелей в шкаф осуществляется через проемы в дне.

7.5.3   Крепление трансформаторов тока типа ТЗЛМ-1 и силовых кабелей  производится 

как указанно в п.5.1.16.

7.6 Разделка и подключение контрольных кабелей. 

7.6.1. Контрольные кабели вводятся в шкаф КРУ через специальный проем в дне шкафа 

(Рисунок Ж.1…Ж.4 Приложение Ж) и слева по кабельному каналу  шкафа поднимаются 

в релейный шкаф.

После  разделки  кабелей  производится  подключение  жил  к  клеммам  выходных 

клеммных  рядов   релейного  шкафа.  Допускается  осуществлять  ввод  контрольных 

кабелей сверху через окно в релейном шкафу.
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      8 Маркирование, консервация, тара и упаковка
8.1 На видном месте фасадной части каждого шкафа крепится табличка, содержащая 

следующие основные данные для всех исполнений шкафов:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- заводской номер шкафа;

- обозначение типа шкафа;

- номинальное напряжение в киловольтах;

- номинальный ток в главной цепи шкафа в амперах;

- номер схемы главных цепей;

- коэффициент трансформации трансформаторов тока;

- количество трансформаторов напряжения;

- степень защиты по ГОСТ 14254;

- ГОСТ 14693;

- массу шкафа в килограммах;

- год выпуска.

 8.2  Цепи  вспомогательных  соединений  маркируются  в  соответствии  со  схемой 

монтажной электрической.

 8.3 Маркировка выдвижных элементов, кроме выключателей коммутационных, на 

фасадном  листе  имеют  таблички  с  номером  шкафа  в  подстанции,  в  который  они 

вкачены. 

 8.4 Упаковка шкафов КРУ – по ГОСТ 23216. 

 8.5 Упаковка шкафов, ЗИП, комплекта документации, консервация шкафов, тип тары 

приведены в таблице 5 в зависимости от климатического исполнения шкафов, условий 

транспортирования,  хранения  до  ввода  шкафов  в  эксплуатацию  в  упаковке  и 

консервации изготовителя.

8.6  Крепление  шкафов  и  комплектующих изделий  при упаковке  в  тарные  ящики 

обеспечивает  их  надежное  закрепление,  исключающее  смещение  и  механическое 

повреждение во время транспортирования.

8.7  Шкафы КРУ отправляются  с  завода-изготовителя  в  собранном виде  в  тарных 

ящиках,  изготовленных  по  чертежам  завода–изготовителя  в  закрытом  транспорте 

(платформах, автомашинах, вагонах).

8.8 Шкафы упаковываются в один ящик от одного до двух шкафов.

Выдвижные элементы, как правило, находятся во время транспортирования в шкафу. 

Выдвижные  элементы  –  выключатели  коммутационные  –  могут  быть  упакованы  в 

отдельные ящики.

По  согласованию  с  потребителем  и  изготовителем  транспортирование  шкафов 

может  производиться  в  облегченной  упаковке  категории  КУ-0  по  ГОСТ23216  с 

консервацией и частичной защитой от проникновения бризг воды и пыли обертыванием 

упаковочной пленкой.

При  этом  между  потребителем  и  изготовителем  производится  согласование 

мероприятий по обеспечению сохранности груза, а именно:

-  транспортирование  автомобильным  транспортом  с  закрытым  кузовом  или 

железнодорожными вагонами закрытого типа без перегрузок;

-  погрузочно-разгрузочные  работы  выполняются  при  помощи  вилочного 

погрузчика или подъемного крана сприминением только крюков.  Стропить шкафы не 

допускается;

-   погрузочно-разгрузочные работы выполняются при отсутствии атмосферных 

осадков;

- к обязаностям грузополучателя при поставке оборудования к месту назначения 

относится  проверка  комплектности  груза  и  отсутствия  повреждений.  В  случае 

обнаружения некомплектности, дефектов, возникших во время перевозки, необходимо 
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факт документально зафиксировать и немедленно информировать о них отправителя и 

перевозчика в соответствии с гарантийными условиями.

-  временное хранение продукции производить в отапливаемых и вентелируемых 

помещениях, расположеных в любых макроклиматических районах. Условия хранения 

изделий — Л(1) согласно ГОСТ 15150.

Внимание! Данная  упаковка  не  обладает  антивандальной  защитой  и  защитой  от 

прямых атмосферных воздействий.

 - срок хранения — 1год.      
8.9 Упакованные в ящики инструменты и принадлежности помещаются вместе со шкафами 

в общей упаковке.

        9 Правила хранения и транспортирования
9.1  Условия  хранения  и  транспортирования  шкафов  КРУ  в  части  воздействия 

климатических факторов указаны в таблице 5.

9.2 Транспортирование может производиться железнодорожным, речным и морским 

транспортом (в трюмах) на любые расстояния. 

Размещение и крепление шкафов на железнодорожных платформах и в трюмах 

пароходов должны осуществляться в соответствии с техническими условиями погрузки и 

крепления грузов, утвержденными соответствующими ведомствами

9.3 Транспортирование автомобильным транспортом может производиться по дорогам 

с асфальтовым или бетонным покрытием на любое расстояние, по грунтовым или 

булыжным дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/час.

9.4  Подъем и  перемещение  неупакованных шкафов КРУ производить  с  помощью 

специального  приспособления,  входящего  в  комплект  ЗИП.  Размещение  и  выгрузка 

шкафов должны проводиться грузоподъемными механизмами с учетом массы “Брутто” 

груза и при выполнении требований манипуляционных знаков, указанных на таре.

9.5 В процессе монтажа шкафы рекомендуется перемещать без выдвижных элементов.

9.6 Упаковка шкафов КРУ и других элементов не рассчитана на длительное воздействие 

атмосферных  осадков,  поэтому  шкафы  следует  хранить  под  навесом  в  транспортной 

упаковке завода изготовителя, а без нее – в закрытых вентилируемых помещениях.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха в помещениях, где хранятся шкафы 

КРУ, не допускается.

9.7 Консервация шкафов рассчитана на срок хранения –1 год.

При более длительном хранении необходимо производить осмотр с восстановлением 

консервационных покрытий в случае их повреждений.

9.8  Условия  транспортирования  ЗИПа  должны  соответствовать  условиям 

транспортирования шкафов КРУ. Срок хранения ЗИПа – два года.

9.9 При хранении шкафов КРУ и запасных частей больше  срока,  определенного 

настоящими  требованиями,  потребитель  обязан  провести  переконсервацию  своими 

силами в соответствии с ГОСТ 9014.
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 Таблица 5.

Климатическое исполнение У3

Вид поставки для народного хозяйства

Условия 

транспортирования

в  зависимости  от  влияния 

механических  факторов  по 

ГОСТ 23216

Л

С

Ж

по  части  влияния 

климатических  факторов 

по ГОСТ 15150

5(ОЖ4); 7(Ж1);

3(Ж3)- морские перевозки

Условия сохранения по ГОСТ 15150 1(Л)**; 2(С); 4(Ж2); 5(ОЖ4); 

Срок сохранения (годы) 1

Категория упаковки за ГОСТ 23216 КУ-0*; КУ-1

Соединение  вида  транспортной  тары  с  типом 

внутренней упаковки по ГОСТ 23216
ТФ-1,4      

       ВУ-0,1        

Тип транспортной тары по ГОСТ 10198*** VI-4

Временная   антикоррозийная  защита  по   ГОСТ 

9.014
ВЗ-4

Примечание: 

Условия транспортирования “Л” - по согласованию с заказчиком.

* По согласованию с заказчиком.

** см. п.8.8.

*** Кроме упаковки категории КУ-0.
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 10 Заказ КРУ

      10.1 Для заказа шкафов КРУ серии КУ10С (М) необходимо заполнить опросный лист  и 

направить его по адресу предприятия  изготовителя. 

      Пример заполнения опросного листа для  поставок продукции приведён на листе 58 

Приложения И.

Контактная информация:

ООО „ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙСОЮЗ — РЗВА”
ул. Белая, 16, г. Ровно,

33001, Украина

телефон: (+38 062) 61-72-94

факс: (+38 062) 61-72-10

http://www.vsoyuz.u  a   

http://www.rovno@vsoyuz.ru     
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Приложение А
(Справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки 

Обозначение Наименование

1 2

ДСТУ ISO 9001:2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ 1.3-2004 Державна система стандартизації  України. Порядок розроблення, побудови, 

викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації 

технічних умов.

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия.

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования.

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования к выбору.

ГОСТ 9.306-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 

Обозначения.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия неорганические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования 

безопасности.

ГОСТ 12.2.007.4-96

(ДСТУ 3335-96)

ССБТ. Шкафы негерметизированных  комплектных распределительных 

устройств и комплектных трансформаторных подстанций.Требования 

безопасности.( Система стандартів безпеки праці. Шафи негерметизованих 

комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних 

підстанцій. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 687-78 Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000В.

Общие технические условия.

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 500 кВ. 

Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. 

Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования.

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000кГ. Общие технические 

условия.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические 

требования.

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14254-96

(МЭК 529-89)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IР)

ГОСТ 14693-90  Устройства комплектные распределительные негерметизированные в 

металлической оболочке на напряжение до 10кВ. Общие технические условия.

ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на 

напряжение до 10кВ. Методы испытаний.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15151-69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим 

климатом. Общие  технические условия.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 

климатическим внешним воздействующим факторам.
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ГОСТ 15963-79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие 

технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 16962.1-89

(МЭК 68-2-1-74)

Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к 

климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к 

механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части в стойкости к 

механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная 

противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СаНПиН 4630 88 Санитарные  правила  и  нормы  по  охране  поверхностных  вод  от  загрязнения 

бытовыми и промышленными отходами.

ПБЕЕ Правила безпечної експлуатації електроустановок.

ПТЭ и ПТБ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Москва. «Энергоатомиздат»,1989

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Москва. “Электроиздат”.1998 г.

РД.16.20.1.03-87 Отраслевая система общих норм и требований к электрическим изделиям. 

Перечень основных материалов, применяемых для изготовления электрических 

изделий для районов с тропическим климатом.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

ТУ У 31.2-213434- 

025-2004

Устройства комплектные распределительные серии КУ 10С. Технические 

условия.

НКАИ.674522.036  РЭ Устройства комплектные распределительные серии КУ 6С, КУ 10С. Руководство 

по эксплуатации. 
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107

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

N
ï/ï Òèï âûâîäîâøêàôà

Íàçíà÷åíèåÍîì. òîê
øêàôà, À

Ââîä èëè

108

109

110

111

Ðåäàêöèÿ 1

Òî æåÒî æå

Òî æåÒî æå

Òî æåÒî æå

Òî æåÒî æå

Òî æåÒî æå

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.1)

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.2)

Êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 30Èí
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¹
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112

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

113

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

N
ï/ï Òèï âûâîäîâøêàôà

Íàçíà÷åíèåÍîì. òîê
øêàôà, À

Ââîä èëè

114

115

116

117

Ðåäàêöèÿ 1

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.2)

è øèííûé âûâîä âëåâî
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè

è øèííûé âûâîä âïðàâî
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè

Òî æåÒî æå

Òî æåÒî æå

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.4)

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âëåâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.3)

Êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

112

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

113

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

N
ï/ï Òèï âûâîäîâøêàôà

Íàçíà÷åíèåÍîì. òîê
øêàôà, À

Ââîä èëè

114

115

116

117

Ðåäàêöèÿ 1

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.2)

è øèííûé âûâîä âëåâî
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè

è øèííûé âûâîä âïðàâî
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè

Òî æåÒî æå

Òî æåÒî æå

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.4)

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âëåâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.3)

Êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 31Èí

â.
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118

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

119

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

N
ï/ï Òèï âûâîäîâøêàôà

Íàçíà÷åíèåÍîì. òîê
øêàôà, À

120

121

122

123

124

Ðåäàêöèÿ 1

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âëåâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.3)

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âïðàâî

Òî æåÒî æå

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âëåâî

Òî æåÒî æå

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âïðàâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.5)

118

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

119

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

N
ï/ï Òèï âûâîäîâøêàôà

Íàçíà÷åíèåÍîì. òîê
øêàôà, À

120

121

122

123

124

Ðåäàêöèÿ 1

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

"C"

"B"

"A"

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âëåâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.3)

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âïðàâî

Òî æåÒî æå

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âëåâî

Òî æåÒî æå

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âïðàâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.5)

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 32Èí
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

125

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

N
ï/ï Òèï âûâîäîâøêàôà

Íàçíà÷åíèåÍîì. òîê
øêàôà, À

Ðåäàêöèÿ 1

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âïðàâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.5)

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

125

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

N
ï/ï Òèï âûâîäîâøêàôà

Íàçíà÷åíèåÍîì. òîê
øêàôà, À

Ðåäàêöèÿ 1

Ñåêöèîíèðîâàíèå Øèííûé âûâîä âïðàâî

630;

1000;

1250

(Ðèñ. Â.5)

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 33Èí
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á
Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ ÊÐÓ. Òèï ØÒÍ.

ãëàâíûõ öåïåé
Ñõåìû ñîåäèíåíèé

205

204

203

202

201

ï/ï
N

Øèííûé âûâîä âëåâî

Òèï âûâîäîâ

1250

1000;

630

øêàôà, À
Íîì. òîê

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

206

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

äëÿ ñõåì çàùèòû

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.),

630 (630)

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

äëÿ ñõåì çàùèòû

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

Øèííûé âûâîä âïðàâî

Êàáåëüíûé èëè

øèííûé ââîä
Øèííûé âûâîä âëåâî è

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

Òî æå

îãðàíè÷èòåëü
Polim -3øò.

Ðåäàêöèÿ 1

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á
Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ ÊÐÓ. Òèï ØÒÍ.

ãëàâíûõ öåïåé
Ñõåìû ñîåäèíåíèé

205

204

203

202

201

ï/ï
N

Øèííûé âûâîä âëåâî

Òèï âûâîäîâ

1250

1000;

630

øêàôà, À
Íîì. òîê

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

206

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

äëÿ ñõåì çàùèòû

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.),

630 (630)

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

äëÿ ñõåì çàùèòû

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

Øèííûé âûâîä âïðàâî

Êàáåëüíûé èëè

øèííûé ââîä
Øèííûé âûâîä âëåâî è

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

Òî æå

îãðàíè÷èòåëü
Polim -3øò.

Ðåäàêöèÿ 1

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 34Èí

â.
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Ðåäàêöèÿ 1

212

211

210

209

Øèííûé âûâîä âëåâî

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

øèííûé ââîä

Êàáåëüíûé èëè

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

äëÿ ñõåì çàùèòû

ó÷¸òà ýëåêòðîåíåðãèè,

(ÍÎËÏ-6 (10) - 2øò.)

630

1000;

1250

Òî æå

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

208

207

N
ï/ï Òèï âûâîäîâ

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

äëÿ ñõåì çàùèòû

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

630

Íîì. òîê
øêàôà, À øêàôà

Íàçíà÷åíèå

Øèííûé âûâîä âëåâî

Øèííûé âûâîä âïðàâî è

630

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

äëÿ ñõåì çàùèòû

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,
Øèííûé âûâîä âïðàâî

Òî æå Øèííûé âûâîä âïðàâî

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ðåäàêöèÿ 1

212

211

210

209

Øèííûé âûâîä âëåâî

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

øèííûé ââîä

Êàáåëüíûé èëè

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

äëÿ ñõåì çàùèòû

ó÷¸òà ýëåêòðîåíåðãèè,

(ÍÎËÏ-6 (10) - 2øò.)

630

1000;

1250

Òî æå

Ñõåìû ñîåäèíåíèé
ãëàâíûõ öåïåé

208

207

N
ï/ï Òèï âûâîäîâ

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

äëÿ ñõåì çàùèòû

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á

630

Íîì. òîê
øêàôà, À øêàôà

Íàçíà÷åíèå

Øèííûé âûâîä âëåâî

Øèííûé âûâîä âïðàâî è

630

(ÇÍÎËÏ-6 (10) - 3øò.)

äëÿ ñõåì çàùèòû

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,
Øèííûé âûâîä âïðàâî

Òî æå Øèííûé âûâîä âïðàâî

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 35Èí
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Ðåäàêöèÿ 1

217

216

215

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

äëÿ ñõåì çàùèòû

(ÍÎËÏ-6 (10) - 2øò.)

Òî æå

Ñõåìû ñîåäèíåíèé

214

ãëàâíûõ öåïåéï/ï
N

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

Íàçíà÷åíèå

630

1250

1000;

øêàôà, À
Íîì. òîê

øêàôà

Øèííûé âûâîä âëåâî è

Òèï âûâîäîâ

Òî æå

Òî æå
Øèííûé âûâîä âïðàâî è

Øèííûé ââîä ñâåðõó è

øèííûé âûâîä âïðàâî

øèííûé âûâîä âëåâî

Øèííûé ââîä ñâåðõó è

213

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ðåäàêöèÿ 1

217

216

215

ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè,

Äëÿ èçìåðåíèÿ è

äëÿ ñõåì çàùèòû

(ÍÎËÏ-6 (10) - 2øò.)

Òî æå

Ñõåìû ñîåäèíåíèé

214

ãëàâíûõ öåïåéï/ï
N

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

Íàçíà÷åíèå

630

1250

1000;

øêàôà, À
Íîì. òîê

øêàôà

Øèííûé âûâîä âëåâî è

Òèï âûâîäîâ

Òî æå

Òî æå
Øèííûé âûâîä âïðàâî è

Øèííûé ââîä ñâåðõó è

øèííûé âûâîä âïðàâî

øèííûé âûâîä âëåâî

Øèííûé ââîä ñâåðõó è

213

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

êàáåëüíûé âûâîä - âûâîä

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 36Èí
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(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Â Ðåäàêöèÿ 1

6 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ; 7 - òðàíñôîðìàòîð íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè;

11 - ìåõàíèçì øòîðíûé; 12 - øèíû ñáîðíûå; 13- èçîëÿòîð; 14 - îòïàéêè ñáîðíûõ øèí;

8 - øèíà çàçåìëåíèÿ ìàãèñòðàëüíàÿ; 9 - òðàíñôîðìàòîð òîêà; 10 - âòóëêà;

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000;1250 À.

Ðèñóíîê Â.1 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

15 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ ÇÍÎËÏ (äëÿ ñõåì 05...08); 16 - êëàïàíû; 17 - äâåðè.

1 - êàðêàñ; 2 - âûäâèæíîé ýëåìåíò; 3 - çàçåìëèòåëü; 4 - êîíòàêò; 5 - ðàçäåëêà êàáåëüíàÿ;

À - ðåëåéíûé îòñåê ; Á - îòñåê âûäâèæíîãî ýëåìåíòà è òðàíñôîðìàòîðîâ

15
0

24
50

3

1

2

Ðó÷êà
ïåðåìåùåíèÿ

25
0

Á

10

14

13

11

12

16

Â

À

874±4

7

6

5

4

Âêàò

Âûêàò9

1200

17

325
23
00

750

Ô "À"

Ô "Â"

Ô "Ñ"

8

15

òîêà; Â - îòñåê ñáîðíûõ øèí.

(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Â Ðåäàêöèÿ 1

6 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ; 7 - òðàíñôîðìàòîð íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè;

11 - ìåõàíèçì øòîðíûé; 12 - øèíû ñáîðíûå; 13- èçîëÿòîð; 14 - îòïàéêè ñáîðíûõ øèí;

8 - øèíà çàçåìëåíèÿ ìàãèñòðàëüíàÿ; 9 - òðàíñôîðìàòîð òîêà; 10 - âòóëêà;

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000;1250 À.

Ðèñóíîê Â.1 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

15 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ ÇÍÎËÏ (äëÿ ñõåì 05...08); 16 - êëàïàíû; 17 - äâåðè.

1 - êàðêàñ; 2 - âûäâèæíîé ýëåìåíò; 3 - çàçåìëèòåëü; 4 - êîíòàêò; 5 - ðàçäåëêà êàáåëüíàÿ;

À - ðåëåéíûé îòñåê ; Á - îòñåê âûäâèæíîãî ýëåìåíòà è òðàíñôîðìàòîðîâ

15
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òîêà; Â - îòñåê ñáîðíûõ øèí.
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â
Ðåäàêöèÿ 1

1200

1

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À.

Ðèñóíîê Â.2 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

1 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ ÍÎËÏ (äëÿ ñõåì 09...12).

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â
Ðåäàêöèÿ 1

1200

1

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À.

Ðèñóíîê Â.2 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

1 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ ÍÎËÏ (äëÿ ñõåì 09...12).
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1200

Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À ñ ëèíåéíûìè øèíàìè.

Ðèñóíîê Â.3 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

1 - ëèíåéíûå øèíû; 2 - îòïàéêè ëèíåéíûõ øèí.
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"Ñ"

"Â"

"À"

1200

Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À ñ ëèíåéíûìè øèíàìè.

Ðèñóíîê Â.3 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

1 - ëèíåéíûå øèíû; 2 - îòïàéêè ëèíåéíûõ øèí.
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Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

1200

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À ñ ëèíåéíûìè øèíàìè

è êàáåëÿìè.

Ðèñóíîê Â.4 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

1 - ëèíåéíûå øèíû; 2 - îòïàéêè ëèíåéíûõ øèí; 3 - ðàçäåëêà êàáåëüíàÿ;

4 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ.

4

3

1

"À"

"Â"

"Ñ"

2

Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

1200

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À ñ ëèíåéíûìè øèíàìè

è êàáåëÿìè.

Ðèñóíîê Â.4 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

1 - ëèíåéíûå øèíû; 2 - îòïàéêè ëèíåéíûõ øèí; 3 - ðàçäåëêà êàáåëüíàÿ;

4 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ.
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Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

1200

1

"À"

"Â"

"Ñ"

2

4

3

1 - ëèíåéíûå øèíû; 2 - îòïàéêè ëèíåéíûõ øèí; 3 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíÿ ÇÍÎËÏ;

4 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ.

Ðèñóíîê Â.5 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À ñ ëèíåéíûìè øèíàìè

è òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ.

Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

1200
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"Ñ"

2

4

3

1 - ëèíåéíûå øèíû; 2 - îòïàéêè ëèíåéíûõ øèí; 3 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíÿ ÇÍÎËÏ;

4 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ.

Ðèñóíîê Â.5 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

Øêàô òèïà ØÂÂ, ØØÐ íà íîìèíàëüíûå òîêè 630;1000; 1250 À ñ ëèíåéíûìè øèíàìè

è òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ.
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1- êðîíøòåéí; 2 - ðû÷àã; 4 - òÿãà; 5 - óãîëîê; 6 - øòîê; 7 - øòîðêà;

8 - ïðóæèíà; 9 - âòóëêà; 10 - ïåðåãîðîäêà èçîëèðóþùàÿ (ñì.êîìïëåêò ÇÈÏà).

Ðèñóíîê Â.6 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

812

11 - ãàéêà Ì 8 (2øò), øàéáà Ñ8 (2øò.).

Ìåõàíèçì øòîðíûé

ïîä íàâåñíîé çàìîê

5

4

Îòâåðñòèå

6

7

9

10

11

Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

1- êðîíøòåéí; 2 - ðû÷àã; 4 - òÿãà; 5 - óãîëîê; 6 - øòîê; 7 - øòîðêà;

8 - ïðóæèíà; 9 - âòóëêà; 10 - ïåðåãîðîäêà èçîëèðóþùàÿ (ñì.êîìïëåêò ÇÈÏà).

Ðèñóíîê Â.6 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

812

11 - ãàéêà Ì 8 (2øò), øàéáà Ñ8 (2øò.).
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ïîä íàâåñíîé çàìîê

5
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â
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16

Ðèñóíîê Â.7 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

14 - óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ çàçåìëèòåëÿ; 15 - òàáëè÷êà (óêàçàòåëü âêëþ÷åíèÿ çàçåìëèòåëÿ);
9;10 - ðû÷àãè áëîêèðîâêè äâåðåé; 11 - êîíòàêò; 12 - øèíà; 13- èçîëÿòîð ñ äàò÷èêîì íàïðÿæåíèÿ;

5 - áëîê ìåõàíèçìà áëîêèðîâêè; 6 - âûêëþ÷àòåëü ïóòåâîé; 7 - ðû÷àã; 8 - øòîðêà

1- áëîê íîæåé çàçåìëåíèÿ; 2 - áëîê-çàìîê; 3 - ñåêòîð; 4 - âàë ïðèâîäà çàçåìëèòåëÿ;

Ñõåìà ïðîâåðêè âûòÿãèâàþùåãî óñèëèÿ.

16 - äèíàìîìåòð; 17 - ïëàñòèíà.

Çàçåìëèòåëü
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Ñòîéêà êàðêàñà
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" Âûêëþ÷åíî" "Âêëþ÷åíî"
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Ïîëîæåíèå çàçåìëèòåëÿ
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1514

53 4 86 7
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Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

16

Ðèñóíîê Â.7 - Ãàáàðèòíûå , óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

14 - óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ çàçåìëèòåëÿ; 15 - òàáëè÷êà (óêàçàòåëü âêëþ÷åíèÿ çàçåìëèòåëÿ);
9;10 - ðû÷àãè áëîêèðîâêè äâåðåé; 11 - êîíòàêò; 12 - øèíà; 13- èçîëÿòîð ñ äàò÷èêîì íàïðÿæåíèÿ;

5 - áëîê ìåõàíèçìà áëîêèðîâêè; 6 - âûêëþ÷àòåëü ïóòåâîé; 7 - ðû÷àã; 8 - øòîðêà

1- áëîê íîæåé çàçåìëåíèÿ; 2 - áëîê-çàìîê; 3 - ñåêòîð; 4 - âàë ïðèâîäà çàçåìëèòåëÿ;

Ñõåìà ïðîâåðêè âûòÿãèâàþùåãî óñèëèÿ.

16 - äèíàìîìåòð; 17 - ïëàñòèíà.
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â óñëîâèÿõ öåõà è ìîíòàæíûõ ïëîùàäîê.

1 - ïëàñòèíû òðàíñïîðòíûå; 2 - òðàâåðñà.

Ðèñóíîê Â.8 - Ïîäú¸ì øêàôà ÊÐÓ èëè áëîêà èç äâóõ øêàôîâ ïðè ïåðåìåùåíèè

1500
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Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

750 1500

â óñëîâèÿõ öåõà è ìîíòàæíûõ ïëîùàäîê.

1 - ïëàñòèíû òðàíñïîðòíûå; 2 - òðàâåðñà.

Ðèñóíîê Â.8 - Ïîäú¸ì øêàôà ÊÐÓ èëè áëîêà èç äâóõ øêàôîâ ïðè ïåðåìåùåíèè
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

750 1500

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÍÊÀÈ.670049.060 ÒÈ 44Èí

â.
¹
ïî
äë
.

Ïî
äï
.è

äà
ò
à

Âç
àì
.è
íâ
.¹

Èí
â.
¹
äó
áë
.

Ïî
äï
.è

äà
ò
à

Êîïèðîâàë Ôîðìàò A4



1320 2070

750 1500

1 7
6 6

24
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Ðèñóíîê Â.9 - Óïàêîâêà îäíîãî èëè äâóõ øêàôîâ ÊÐÓ â òàðíûé ÿùèê.

Ðåäàêöèÿ 1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Â

1320 2070

750 1500

1 7
6 6
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Ðèñóíîê Â.9 - Óïàêîâêà îäíîãî èëè äâóõ øêàôîâ ÊÐÓ â òàðíûé ÿùèê.
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(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Ã Ðåäàêöèÿ 1

1 - êàðêàñ; 2 - äâåðè (îòñåêà âûäâèæíîãî ýëåìåíòà); 3 - âûäâèæíîé ýëåìåíò;

4 - òåëåæêà èíâåíòàðíàÿ; 5 - äâåðè (îòñåêà òðàíñôîðìàòîðîâ); 6 - ðàçäåëêà êàáåëüíàÿ;

Ðèñóíîê Ã.1 - Ñõåìà îáñëóæèâàíèÿ øêàôà òèïà ØÂÂ ñ âûäâèæíûì ýëåìåíòîì.

Äîñòóï ê ýëåìåíòàì øêàôà.

7 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ; 8 - òðàíñôîðìàòîð òîêà.

8

57 6

1 2

4

3

(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Ã Ðåäàêöèÿ 1

1 - êàðêàñ; 2 - äâåðè (îòñåêà âûäâèæíîãî ýëåìåíòà); 3 - âûäâèæíîé ýëåìåíò;

4 - òåëåæêà èíâåíòàðíàÿ; 5 - äâåðè (îòñåêà òðàíñôîðìàòîðîâ); 6 - ðàçäåëêà êàáåëüíàÿ;

Ðèñóíîê Ã.1 - Ñõåìà îáñëóæèâàíèÿ øêàôà òèïà ØÂÂ ñ âûäâèæíûì ýëåìåíòîì.

Äîñòóï ê ýëåìåíòàì øêàôà.

7 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ; 8 - òðàíñôîðìàòîð òîêà.

8

57 6

1 2
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(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Ä Ðåäàêöèÿ 1

8±2630; 1000 36Øêàô ÊÐÓ 25

Âûäâèæíîé ýëåìåíò ñ âûêëþ÷àòåëåì.

5 - êîíòàêò ðîçåòî÷íûé; 6 - êîíòàêò;7 - âòóëêà; 8 - æãóò; 9 - áëîêèðîâêà.

1 - âûêëþ÷àòåëü; 2 - ïåðåãîðîäêà ôàñàäíàÿ; 3 - òåëåæêà; 4 - êðîíøòåéí;

Ðèñóíîê Ä.1 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ

Øòîêè

Íàïðàâëÿþùàÿ øêàôà

òåëåæêè

1250

583

675

îòêëþ÷åíèÿ, êÀ

698 5

600

P

âûäâèæíîãî ýëåìåíòà â øêàôó ÊÐÓ

À

4

A

Ç
D

33

4±4

Ñõåìà ôèêñàöèè

20

8
10

Íîì. òîê

200
7

200

øòûðåé, êÃ

564*

640*

Óñèëèå âûòÿãèâàíèÿ

2

1

2
9
5

3

Øòîê

òîê, À

630; 1000

1250

Íîì. Äèàìåòð D
øòûðÿ, ìì

24

2
7
5

Øòîê

5.7±1.5

-1

+ 3

13

-1

+ 3

13

(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Ä Ðåäàêöèÿ 1

8±2630; 1000 36Øêàô ÊÐÓ 25

Âûäâèæíîé ýëåìåíò ñ âûêëþ÷àòåëåì.

5 - êîíòàêò ðîçåòî÷íûé; 6 - êîíòàêò;7 - âòóëêà; 8 - æãóò; 9 - áëîêèðîâêà.

1 - âûêëþ÷àòåëü; 2 - ïåðåãîðîäêà ôàñàäíàÿ; 3 - òåëåæêà; 4 - êðîíøòåéí;

Ðèñóíîê Ä.1 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ
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698 5
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D
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Ñõåìà ôèêñàöèè
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640*
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9
5
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Øòîê

òîê, À

630; 1000

1250

Íîì. Äèàìåòð D
øòûðÿ, ìì
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Øòîê
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+ 3
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+ 3
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä

33

10 - ïåðåãîðîäêà ôàñàäíàÿ; 11 - áëîêèðîâêà.

5 - øèíà; 6 - êîíòàêò ðîçåòî÷íûé; 7 - âòóëêà; 8 - êîíòàêò; 9 - èçîëÿòîð;

1 - ðàìà; 2 - æãóò; 3 - òåëåæêà; 4 - êðîíøòåéí;

Ðèñóíîê Ä.2 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ.

Âûäâèæíîé ýëåìåíò ñ øèííûì ðàçúåäèíèòåëåì.
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564*

640*
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675
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Ðåäàêöèÿ 1

8±2630; 1000 36
25
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îòêëþ÷åíèÿ, êÀ
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Óñèëèå âûòÿãèâàíèÿ
òîê, À

630; 1000

1250

Íîì. Äèàìåòð D
øòûðÿ, ìì

24 5.7±1.5
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+ 3

13
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+ 3
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä

33

10 - ïåðåãîðîäêà ôàñàäíàÿ; 11 - áëîêèðîâêà.

5 - øèíà; 6 - êîíòàêò ðîçåòî÷íûé; 7 - âòóëêà; 8 - êîíòàêò; 9 - èçîëÿòîð;

1 - ðàìà; 2 - æãóò; 3 - òåëåæêà; 4 - êðîíøòåéí;

Ðèñóíîê Ä.2 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ.

Âûäâèæíîé ýëåìåíò ñ øèííûì ðàçúåäèíèòåëåì.
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øòûðÿ, ìì
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä Ðåäàêöèÿ 1

675

583

9876121110

600

13

5

4

À8
10

200200

564

640

1

2

3 6
0
5

1250

630; 1000

Íîì.
òîê, À

630; 1000

1250

Âûäâèæíîé ýëåìåíò ñ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ.

25; 31,5
33

4±4

îòêëþ÷åíèÿ, êÀ
Íîì. òîê

20

A

36 8±2

øòûðåé, êÃ

Óñèëèå âûòÿãèâàíèÿ
øòûðÿ, ìì
Äèàìåòð D

11 - àâòîìàòû; 12 - áëîêèðîâêà; 13 - ïåðåãîðîäêà ôàñàäíàÿ.

1 - ðàìà; 2 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ; 3 - òåëåæêà; 4 - êðîíøòåéí;

5 - øèíà; 6 - êîíòàêò ðîçåòî÷íûé; 7 - âòóëêà; 8 - øèíà; 9 - èçîëÿòîð; 10 - æãóò;

Ðèñóíîê Ä.3 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ.
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P

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä Ðåäàêöèÿ 1
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1250

630; 1000

Íîì.
òîê, À

630; 1000

1250

Âûäâèæíîé ýëåìåíò ñ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ.

25; 31,5
33

4±4

îòêëþ÷åíèÿ, êÀ
Íîì. òîê

20

A

36 8±2

øòûðåé, êÃ

Óñèëèå âûòÿãèâàíèÿ
øòûðÿ, ìì
Äèàìåòð D

11 - àâòîìàòû; 12 - áëîêèðîâêà; 13 - ïåðåãîðîäêà ôàñàäíàÿ.

1 - ðàìà; 2 - òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ; 3 - òåëåæêà; 4 - êðîíøòåéí;

5 - øèíà; 6 - êîíòàêò ðîçåòî÷íûé; 7 - âòóëêà; 8 - øèíà; 9 - èçîëÿòîð; 10 - æãóò;

Ðèñóíîê Ä.3 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ.
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä Ðåäàêöèÿ 1

1 - øòîê; 2 - òðàâåðñà; 3 - ðó÷êà; 4 - âòóëêà; 5 - øòîê; 6 - ðàìà; 7 - âèíò;

8 - áëîê-êîíòàêòè; 9 - óãîëîê; 10 - ðû÷àãè; 11 - êîëîäêà; 12 - êîëåñî; 13 - ðû÷àã.

Ðèñóíîê Ä.4 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ

Òåëåæêà âûäâèæíîãî ýëåìåíòà.

13

12

34

10

1011

6

2

5

8

9

7

1

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä Ðåäàêöèÿ 1

1 - øòîê; 2 - òðàâåðñà; 3 - ðó÷êà; 4 - âòóëêà; 5 - øòîê; 6 - ðàìà; 7 - âèíò;

8 - áëîê-êîíòàêòè; 9 - óãîëîê; 10 - ðû÷àãè; 11 - êîëîäêà; 12 - êîëåñî; 13 - ðû÷àã.

Ðèñóíîê Ä.4 - Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ

Òåëåæêà âûäâèæíîãî ýëåìåíòà.
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(îáÿçàòåëüíîå)

ðèñóíêà
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5Âòóëêà
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Îáîçíà÷åíèå

ÍÊÀÈ.686113.010

4
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2
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7

6
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1Çàæèì èçìåðèòåëüíûé WTL6/1/STB

Ëàìïà ñâåòîäèîäíàÿ ÑÊË 14.Á-Ê-2-220(P)

4

3
Êîíòàêò

Èçîëÿòîð

Êîä ÎÊÏ

Çàïàñíûå ÷àñòè

Íàèìåíîâàíèå ¹

1

Äëÿ èíäèêàöèè (øêàô ðåëåéíûé)

Ïîäêëþ÷åíèå òîêîâûõ öåïåé

Èçîëÿòîð îïîðíûé íà ñáîðíûå è

ëèíåéíûå øèíû

24 )(

Âûäâèæíîé åëåìåíò ÊÓ 10Ñ 20êÀ äî 1600 À

1

2

1

1

Ãäå ïðèìåíÿåòñÿ Øèôð óêëàäêè

â
èç
ä.

Êî
ë. Êîë-âî

â çàêàçå
ïðè íàëè÷èè
Íà 10 øêàôîâ

Íà 10 øêàôîâ

Íà êàæäûé øêàô

Íà 10 øêàôîâ

Ïðèìå÷àíèå

Âòóëêà âòû÷íûõ êîíòàêòîâ øêàôà

Ðèñóíîê Å.1 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.

Ïðèëîæåíèå Å
Ðåäàêöèÿ 1

Ëàìïà ÑÌ13 - 15
ÒÓ16-90 ÈÊÀÔ.675220.002ÒÓ

ÍÊÀÈ.301733.064

Ïðèíàäëåæíîñòè

6 Äëÿ îñâåùåíèÿ îòñåêîâ øêàôà Íà 5 øêàôîâ2

ÍÊÀÈ.303658.046

ÍÊÀÈ.303658.050

Ïåðåãîðîäêà èçîëèðóþùàÿ

Äîïîëíèòåëüíîå çàùèòíîå ñðåäñòâî
â îòñåêå âûäâèæíîãî ýëåìåíòà
øêàôà

9Ðó÷êà

Ðó÷êà 8
Äëÿ âêàòûâàíèÿ è âûêàòûâàíèÿ
âûäâèæíîãî ýëåìåíòà

Âêëþ÷åíèå (îòêëþ÷åíèå) çàçåìëèòåëÿ

1

Íà 10 øêàôîâ

ïðè íàëè÷èè
â çàêàçå

Íà 5 øêàôîâ

1

1

ïðè íàëè÷èè
Íà 10 øêàôîâ

â çàêàçå

8

9

ïðè íàëè÷èè
Íà 10 øêàôîâ

â çàêàçå
7

â çàêàçå
ÍÊÀÈ.757515.001-01 Âòóëêà 5 1

Íà 10 øêàôîâ
ïðè íàëè÷èè

24 )(

Âòóëêà âòû÷íûõ êîíòàêòîâ øêàôà
36 )(

5KA.551.083 Êîíòàêò
3

36 )

Âûäâèæíîé åëåìåíò ÊÓ 10Ñ 20êÀ äî 1600 À

(
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Íà 10 øêàôîâ
ïðè íàëè÷èè
â çàêàçå
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1Çàæèì èçìåðèòåëüíûé WTL6/1/STB

Ëàìïà ñâåòîäèîäíàÿ ÑÊË 14.Á-Ê-2-220(P)

4

3
Êîíòàêò

Èçîëÿòîð

Êîä ÎÊÏ

Çàïàñíûå ÷àñòè

Íàèìåíîâàíèå ¹

1

Äëÿ èíäèêàöèè (øêàô ðåëåéíûé)

Ïîäêëþ÷åíèå òîêîâûõ öåïåé

Èçîëÿòîð îïîðíûé íà ñáîðíûå è

ëèíåéíûå øèíû

24 )(

Âûäâèæíîé åëåìåíò ÊÓ 10Ñ 20êÀ äî 1600 À

1

2

1

1

Ãäå ïðèìåíÿåòñÿ Øèôð óêëàäêè
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ïðè íàëè÷èè
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Íà 10 øêàôîâ

Íà êàæäûé øêàô

Íà 10 øêàôîâ

Ïðèìå÷àíèå

Âòóëêà âòû÷íûõ êîíòàêòîâ øêàôà

Ðèñóíîê Å.1 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.
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28

26

27

25

24

23

22

21

20

1...7*

19

18

17

ÍÊÀÈ.304136.044 Òåëåæêà èíâåíòàðíàÿ
Ïðè íàëè÷èè
â çàêàçå â êîëè÷åñòâå:
1 øò.- íà 1 øêàô;
2 øò.- äî 10 øêàôîâ;
3 øò.- äî 20 øêàôîâ;
4 øò.- äî 40 øêàôîâ;
5 øò.- äî 50 øêàôîâ;
6 øò.- äî 60 øêàôîâ;
7 øò.- äî 80 øêàôîâ.

Äëÿ âûêàòûâàíèÿ âûäâèæíîãî ýëåìåíòà
â ðåìîíòíîå ïîëîæåíèå øêàôîâ

10

Êî
ë.Ãäå ïðèìåíÿåòñÿÍàèìåíîâàíèå ðèñóíêàÎáîçíà÷åíèå Êîä ÎÊÏ

16

¹
Ïðèìå÷àíèåØèôð óêëàäêè

â
èç
ä. Êîë-âî

¹
ñò
ðî
êè

¹
ñò
ðî
êè

Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.
Ðèñóíîê Å.2 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Ïðèìå÷àíèå: * - Áîëüøåå êîëè÷åñòâî - ïî çàêàçó çà îòäåëüíóþ ïëàòó.

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Å
Ðåäàêöèÿ 1

Òåëåæêà èíâåíòàðíàÿÍÊÀÈ.304136.067
Äëÿ îòêðûâàíèÿ øòîðîê øòîðî÷íîãî
ìåõàíèçìà øêàôîâ (õîä 150ìì) 1

Ïðè íàëè÷èè
â çàêàçå

Äëÿ ïðîâåðêè âòîðè÷íûõ öåïåé âûäâèæíîãî
ýëåìåíò â ðåìîíòíîì ïîëîæåíèè

Ðàçáëîêèðîâàíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé
áëîêèðîâêè òåëåæêè âûäâèæíîãî
ýëåìåíòà â íåøòàòíîé ñèòóàöèè

áëîêèðîâêè çàçåìëèòåëÿ
â íåøòàòíîé ñèòóàöèè

Ðàçáëîêèðîâàíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé

12

13

14

ÍÊÀÈ.685623.136

ÍÊÀÈ.715114.039

ÍÊÀÈ.745212.426

Æãóò

Øòîê

Óãîëîê

1 Ïðè íàëè÷èè
â çàêàçå

1

1

Ïðè íàëè÷èè
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ÍÊÀÈ.304136.044 Òåëåæêà èíâåíòàðíàÿ
Ïðè íàëè÷èè
â çàêàçå â êîëè÷åñòâå:
1 øò.- íà 1 øêàô;
2 øò.- äî 10 øêàôîâ;
3 øò.- äî 20 øêàôîâ;
4 øò.- äî 40 øêàôîâ;
5 øò.- äî 50 øêàôîâ;
6 øò.- äî 60 øêàôîâ;
7 øò.- äî 80 øêàôîâ.

Äëÿ âûêàòûâàíèÿ âûäâèæíîãî ýëåìåíòà
â ðåìîíòíîå ïîëîæåíèå øêàôîâ
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Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.
Ðèñóíîê Å.2 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Ïðèìå÷àíèå: * - Áîëüøåå êîëè÷åñòâî - ïî çàêàçó çà îòäåëüíóþ ïëàòó.

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Å
Ðåäàêöèÿ 1

Òåëåæêà èíâåíòàðíàÿÍÊÀÈ.304136.067
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ýëåìåíò â ðåìîíòíîì ïîëîæåíèè

Ðàçáëîêèðîâàíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé
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ýëåìåíòà â íåøòàòíîé ñèòóàöèè

áëîêèðîâêè çàçåìëèòåëÿ
â íåøòàòíîé ñèòóàöèè
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Çàêðåïëåíèå ïåðåõîðîäêè èçîëèðóþùåé
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ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 5915:2008

Òðàâåðñà

Øàéáà À.8.02.019
ÃÎÑÒ 11371-78

Êàáåëüíûé õîìóò
2,5õ200 GW52234 22 Íà ïîäñòàíöèþ
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Ðåäàêöèÿ 1
Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Å

Ðèñóíîê Å.3 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.
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Ðèñ. 7

Ðèñ. 9 Ðèñ. 10

D (24; 36)
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Ðèñóíîê Å.3 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.
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Ðåäàêöèÿ 1
Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Å

Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.
Ðèñóíîê Å.4 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Ïðèìå÷àíèå: * - Áîëüøåå êîëè÷åñòâî - ïî çàêàçó çà îòäåëüíóþ ïëàòó.

Ðèñ. 24Ðèñ. 23Ðèñ. 21 Ðèñ. 22

Ðèñ. 17 Ðèñ. 18 Ðèñ. 19 Ðèñ. 20

Ðèñ. 13 Ðèñ. 14 Ðèñ. 15 Ðèñ. 16
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Ðåäàêöèÿ 1
Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Å

Âåäîìîñòü çàïàñíûõ ÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé.
Ðèñóíîê Å.4 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

Ïðèìå÷àíèå: * - Áîëüøåå êîëè÷åñòâî - ïî çàêàçó çà îòäåëüíóþ ïëàòó.
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Å Ðåäàêöèÿ 1

6 - êîëåñî; 7 - íàïðàâëÿþùàÿ.

1 - îñíîâà; 2 - óïîð; 3 - ðó÷êà; 4 - êîëåñî ðåãóëèðóþùåå; 5 - êàðêàñ;

Òåëåæêà èíâåíòàðíàÿ äëÿ âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ.

Ðèñóíîê Å.5 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.

6

7 1
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723

5 1 5

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Å Ðåäàêöèÿ 1

6 - êîëåñî; 7 - íàïðàâëÿþùàÿ.

1 - îñíîâà; 2 - óïîð; 3 - ðó÷êà; 4 - êîëåñî ðåãóëèðóþùåå; 5 - êàðêàñ;

Òåëåæêà èíâåíòàðíàÿ äëÿ âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ.

Ðèñóíîê Å.5 - Çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè.
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(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Æ Ðåäàêöèÿ 1

4

70*

15
0*

Ò1 - 4/150 ÃÎÑÒ 5264-80

27
0*

15
0* 30*

160

62

100

4
À-À (2,5:1)

400

1200*

1

700*

715

3

2

ÀÀ

ô

ô

35

100*

70*

5 7

75
0*

Ô - ëèíèÿ ôàñàäà øêàôà ÊÐÓ

4 - êàíàë êîíòðîëüíûõ êàáåëåé; 5 - ïëàñòèíà äëÿ ïðèâàðèâàíèÿ øêàôà ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì.

1 - øêàô ÊÐÓ; 2 - çàêëàäíûå ýëåìåíòû (øâåëåð ¹10); 3 - äíî øêàôà;

Ìåñòà ïðèâàðèâàíèÿ ïîêðûòü ãðóíòîâêîé ÃÔ-0019 ÃÎÑÒ 23343-78, êðàñíî-êîðè÷íåâîé Ó3 (Ò3) â äâà ñëîÿ.

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôà áåç êàáåëåé ñèëîâûõ

Ðèñóíîê Æ.1 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.

* - ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê

0

(Îáÿçàòåëüíîå)
Ïðèëîæåíèå Æ Ðåäàêöèÿ 1

4
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Ô - ëèíèÿ ôàñàäà øêàôà ÊÐÓ

4 - êàíàë êîíòðîëüíûõ êàáåëåé; 5 - ïëàñòèíà äëÿ ïðèâàðèâàíèÿ øêàôà ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì.

1 - øêàô ÊÐÓ; 2 - çàêëàäíûå ýëåìåíòû (øâåëåð ¹10); 3 - äíî øêàôà;

Ìåñòà ïðèâàðèâàíèÿ ïîêðûòü ãðóíòîâêîé ÃÔ-0019 ÃÎÑÒ 23343-78, êðàñíî-êîðè÷íåâîé Ó3 (Ò3) â äâà ñëîÿ.

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôà áåç êàáåëåé ñèëîâûõ

Ðèñóíîê Æ.1 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.

* - ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Æ Ðåäàêöèÿ 1

46
6*

4

70*

15
0*

Ò1 - 4/150 ÃÎÑÒ 5264-80

5

27
0*

15
0* 30*

120*

160

62

100

4
À-À (2,5:1)

14515
7

400

1200*

1

700*

715

3

2

ÀÀ

ô

ô

35

100*

70*

105

Ç**

67 7

75
0*

Ô - ëèíèÿ ôàñàäà øêàôà ÊÐÓ

4 - êàíàë êîíòðîëüíûõ êàáåëåé; 5 - îòâåðñòèÿ äëÿ ñèëîâûõ êàáåëåé â äíå øêàôà;

1 - øêàô ÊÐÓ; 2 - çàêëàäíûå ýëåìåíòû (øâåëåð ¹10); 3 - äíî øêàôà;

Ìåñòà ïðèâàðèâàíèÿ ïîêðûòü ãðóíòîâêîé ÃÔ-0019 ÃÎÑÒ 23343-78, êðàñíî-êîðè÷íåâîé Ó3 (Ò3) â äâà ñëîÿ.

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôà ñ ââîäîì òð¸õôàçíîãî êàáåëÿ (äî 3 øò.).

Ðèñóíîê Æ.2 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.

* - ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê

6 - êàíàëû ñèëîâûõ êàáåëåé; 7 - ïëàñòèíà äëÿ ïðèâàðèâàíèÿ øêàôà ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì..

** - Ç â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà è ñå÷åíèÿ ñèëîâûõ êàáåëåé.

0

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Æ Ðåäàêöèÿ 1

46
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70*
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Ò1 - 4/150 ÃÎÑÒ 5264-80
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Ô - ëèíèÿ ôàñàäà øêàôà ÊÐÓ

4 - êàíàë êîíòðîëüíûõ êàáåëåé; 5 - îòâåðñòèÿ äëÿ ñèëîâûõ êàáåëåé â äíå øêàôà;

1 - øêàô ÊÐÓ; 2 - çàêëàäíûå ýëåìåíòû (øâåëåð ¹10); 3 - äíî øêàôà;

Ìåñòà ïðèâàðèâàíèÿ ïîêðûòü ãðóíòîâêîé ÃÔ-0019 ÃÎÑÒ 23343-78, êðàñíî-êîðè÷íåâîé Ó3 (Ò3) â äâà ñëîÿ.

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôà ñ ââîäîì òð¸õôàçíîãî êàáåëÿ (äî 3 øò.).

Ðèñóíîê Æ.2 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.

* - ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê

6 - êàíàëû ñèëîâûõ êàáåëåé; 7 - ïëàñòèíà äëÿ ïðèâàðèâàíèÿ øêàôà ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì..

** - Ç â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà è ñå÷åíèÿ ñèëîâûõ êàáåëåé.
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700*
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Ô - ëèíèÿ ôàñàäà øêàôà ÊÐÓ

* - ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê
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Ò1 - 4/150 ÃÎÑÒ 5264-80
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2
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4 - êàíàë êîíòðîëüíûõ êàáåëåé; 5 - îòâåðñòèÿ äëÿ ñèëîâûõ êàáåëåé â äíå øêàôà;

Ìåñòà ïðèâàðèâàíèÿ ïîêðûòü ãðóíòîâêîé ÃÔ-0019 ÃÎÑÒ 23343-78, êðàñíî-êîðè÷íåâîé Ó3 (Ò3) â äâà ñëîÿ.
1 - øêàô ÊÐÓ; 2 - çàêëàäíûå ýëåìåíòû (øâåëåð ¹10); 3 - äíî øêàôà;

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Æ Ðåäàêöèÿ 1

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôà ñ ââîäîì îäíîôàçíîãî êàáåëÿ (äî 3 øò.íà ôàçó).

Ðèñóíîê Æ.3 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.
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4 - êàíàë êîíòðîëüíûõ êàáåëåé; 5 - îòâåðñòèÿ äëÿ ñèëîâûõ êàáåëåé â äíå øêàôà;

Ìåñòà ïðèâàðèâàíèÿ ïîêðûòü ãðóíòîâêîé ÃÔ-0019 ÃÎÑÒ 23343-78, êðàñíî-êîðè÷íåâîé Ó3 (Ò3) â äâà ñëîÿ.
1 - øêàô ÊÐÓ; 2 - çàêëàäíûå ýëåìåíòû (øâåëåð ¹10); 3 - äíî øêàôà;

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Æ Ðåäàêöèÿ 1

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôà ñ ââîäîì îäíîôàçíîãî êàáåëÿ (äî 3 øò.íà ôàçó).

Ðèñóíîê Æ.3 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.
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12

8 - òðàíñôîðìàòîð íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè; 9 - êðîíøòåéí; 10 - øïèëüêà;

1 - êîíòàêò; 2 - øèíà; 3 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèé; 4 - øèíà çàçåìëåíèÿ;

5 - íàêîíå÷íèê; 6 - çàçåìëåíèå êàáåëÿ ñèëîâîãî; 7 - æèëà êàáåëÿ ñèëîâîãî;

10

Ìîíòàæ òð¸õôàçíûõ êàáåëåé â øêàôàõ.

11 - õîìóò; 12 - êàáåëü.

11

Á
8

9

Á-Á

Á

À

4

1

3

2

À

5

7

6

Ðèñóíîê Æ.4 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Æ Ðåäàêöèÿ 1

12

8 - òðàíñôîðìàòîð íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè; 9 - êðîíøòåéí; 10 - øïèëüêà;

1 - êîíòàêò; 2 - øèíà; 3 - îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèé; 4 - øèíà çàçåìëåíèÿ;

5 - íàêîíå÷íèê; 6 - çàçåìëåíèå êàáåëÿ ñèëîâîãî; 7 - æèëà êàáåëÿ ñèëîâîãî;

10

Ìîíòàæ òð¸õôàçíûõ êàáåëåé â øêàôàõ.

11 - õîìóò; 12 - êàáåëü.

11
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Ðèñóíîê Æ.4 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.
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Êîïèðîâàë Ôîðìàò A4



Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Æ Ðåäàêöèÿ 1

Í

Í - âûñîòà êàáåëüíîãî ïîëóïîäâàëà. Çàâèñèò îò ðàäèóñà ãèáà êàáåëÿ R.

R - ðàäèóñ ãèáà êàáåëÿ. Çàâèñèò îò ñå÷åíèÿ êàáåëÿ.

6 -òðàíñôîðìàòîð íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè; 7 - øïèëüêà; 8 - êð¸ïåæíûé õîìóò;

Ìîíòàæ îäíîôàçíûõ êàáåëåé â øêàôàõ.

3- êàáåëü îäíîôàçíûé; 4 - íàêîíå÷íèê; 5 - êàáåëüíûé õîìóò;

9 - êðîíøòåéí.

1 - êîíòàêò; 2 - øèíà;

Øêàô ÊÐÓ

d

Êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë

Êàáåëüíàÿ ïîëêà

6

8

5

4

2 1À

R=15d 7

9

4À

Ðèñóíîê Æ.5 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Æ Ðåäàêöèÿ 1

Í

Í - âûñîòà êàáåëüíîãî ïîëóïîäâàëà. Çàâèñèò îò ðàäèóñà ãèáà êàáåëÿ R.

R - ðàäèóñ ãèáà êàáåëÿ. Çàâèñèò îò ñå÷åíèÿ êàáåëÿ.

6 -òðàíñôîðìàòîð íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè; 7 - øïèëüêà; 8 - êð¸ïåæíûé õîìóò;

Ìîíòàæ îäíîôàçíûõ êàáåëåé â øêàôàõ.

3- êàáåëü îäíîôàçíûé; 4 - íàêîíå÷íèê; 5 - êàáåëüíûé õîìóò;

9 - êðîíøòåéí.

1 - êîíòàêò; 2 - øèíà;

Øêàô ÊÐÓ

d

Êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë

Êàáåëüíàÿ ïîëêà

6

8

5

4

2 1À

R=15d 7

9

4À

Ðèñóíîê Æ.5 - Ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ÊÐÓ.
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P 123

= 220

0 ... 1500

= 220

= 220

5

2

2

220

0,5/10Ð 50/5

ÂÐÑ-10-20-630

037

ØÂÂ-10-20-01-630

ÂâîäËèíèÿ ê ÀÄ

02.2

P 220

0 ... 300

1

1

= 220

= 220

= 220

5
220

0,5/10Ð 150/5

ÂÐÑ-10-20-630

4

ÒÍ

3

0,5/10Ð 50/5

2

= 220

= 220

5

ïîñòîÿííûé îïåðàòèâíûé òîê 220 Â

ØÂÂ-10-20-01-630

034

ØÂÂ-10-20-01-630

034

Íîìåíêëàòóðíîå îáîçíà÷åíèå øêàôà ÊÓ 10Ñ7

Íîìåð ñõåìû âòîðè÷íûõ ñîåäèíåíèé ÍÊÀÈ.670401.8

Âèä îïåðàòèâíîãî òîêà âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé è åãî çíà÷åíèå, Â6

ñîåäèíåíèé

610005

4
íàïðÿæåíèå, êÂ

øèí, À
òîê ñáîðíûõ

5. Ñõåìà ãëàâíûõ3 4. Íîìèíàëüíîå3. Íîìèíàëüíûé

Ëèíèÿ ê ÀÄ

ÇÀÏÐÀØÈÂÀÅÌÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

1

2 Íàçíà÷åíèå øêàôà

Ïîðÿäêîâûé íîìåð øêàôà
ï/ï

1

220

ÂÐÑ-10-20-630

0 ... 300

= 220

Öåïü ýëåêòðîìàãíèòà, YA1, B

Âàòòìåòð _____
Àìïåðìåòð _____

Âàðìåòð _____
ïðèáîðû
Èçìåðèòåëüíûå15

Òîê ïëàâêîé âñòàâêè ïðåäîõðàíèòåëÿ, (À)

12

13

14

Êîëè÷åñòâî ò-ðîâ òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

Êîëè÷åñòâî è ñå÷åíèå ñèëîâîãî êàáåëÿ

Öåïü îòêëþ÷åíèÿ îò íåçàâèñèìîãî èñòî÷íèêà, ÊÑV,Â

ïðèâîäà Öåïü îòêëþ÷åíèÿ, ÊÑÒ, B11

Ïàðàìåòðû Öåïü âêëþ÷åíèÿ, ÊÑÑ, B

ÒÑÊÑ-40/ ___

ÒËÊ-10 - ____
è íîìèíàëüíûé òîê
òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà, À

Êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè

Òèï âûñîêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïàðàìåòðû

10

9

Öåïü îòêëþ÷åíèÿ äëÿ ñõåì ñ äåøóíòèðîâàíèåì, ÊÑÀ,À

1

1

P 220

02.2

¹ ñõåì ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè _________17

Îòêëþ÷åíèå ãåíåðèðóþùèõ èñòî÷íèêîâ ______

ìåæäóôàçíûõ Ê.Ç.

Òîêîâîå ðåëå (ÊÀN)
¹ ñõåìû

íà çåìëþ
çàìûêàíèé
Çàùèòà îò
Çàùèòà øèí 6(10) êÂ è ÌÒÇ (2-ÿ ñòóïåíü) _____

Ðåëå ïåðåçàãðóçêè ÊÀ7,( ÊÀ8, ÊÀ9)
Ðåëå ÌÒÇ ÊÀ4, ÊÀ5, (ÊÀ6)

è ïåðåãðóçêà

Çàùèòà îò Ðåëå îòñå÷êè ÊÀ1, ÊÀ2, (ÊÀ3)
¹ ñõåì _______

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ _______
Òèï - CÝÒ4ÒÌ.Ñ÷åò÷èêè

Òèï îïòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Ïîñòîÿííûå öåïè óïðàâëåíèÿ, àâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè18

Òèï ìèêðîïðîöåñîðíîãî óñòðîéñòâà: MICOM16

Íà çàçåìëÿþùåì ðàçüåäèíèòåëåîïåðàòèâíàÿ

21

20

19 âêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ

Ñõåìà ÇÄÇ _________

Óñòàíîâêà àâòîìàòà SF ïèòàíèÿ ýë.ìàãíèòà

Ââîä ïèòàíèÿ íà ñåêöèþ íà ïåðåêëþ÷àòåëÿõ

Íà âûêàòíîì ýëåìåíòåáëîêèðîâêà

¹ ñõåìû ________
Ýë.ìàãíèòíàÿ

Çàùèòà ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ _______
Ïóñê ÌÒÇ ïî íàïðÿæåíèþ ______
Êíîïêè óïðàâëåíèÿ èëè ïðîìðåëå äëÿ ýë. äâèãàòåëåé ÀÄ, ÑÄ ___
Îòêëþ÷åíèå âûêë. îò ïðåäçàðÿäæåíîãî êîíäåíñàòîðà ___

Ïðèëîæåíèå È (îáÿçàòåëüíîå)

Ä
îï
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íè
ò
åë
üí
ûå

ô
ðà
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18

Íåèñïðàâíîñòü ÊÒÏ _________

N

800

3
0
0
0

3000

18
0
0

750

12
0
0

Ôàñàä

Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ øêàôîâ ÊÐÓ 10 êÂ ñåðèè ÊÓ 10Ñ (Ì).

4 23

1. Îïåðàòèâíûé òîê íà ïîäñòàíöèè ïîñòîÿííûé, 220 Â.

3. Óñòàíîâèòü îãðàíè÷èòåëè ïåðåíàïðÿæåíèÿ òèïà __________.

2. Âûïîëíèòü êàáåëüíûå ñâÿçè ìåæäó êëåììíûìè ðÿäàìè ÿ÷ååê ì êëåììíûì ðÿäîì øêàôà òåëåìåõàíèêè.

6. Âûïîëíèòü ýëåêòðîìàãíèòíóþ áëîêèðîâêó âûêàòíûõ ýëåìåíòîâ è çàçåìëÿþùèõ íîæåé ÿ÷ååê.

5. Ïðåäóñìîòðåòü ìåñòî äëÿ øêàôà êîíòðîëëåðà ÀÑÓÒÏ RTU-560 (2200õ800õ600).

4. Îáüåì òåëåìåõàíèçàöèè áóäåò óòî÷íåí ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ çàêàç÷èêîì.

Ëèñòîâ
Äàòà

Ëèòåðà

Îïðîñíûé ëèñò íà øêàôû ÊÐÓ

Ëèñò

Óòâåðäèë

ÏîäïèñüËèñò N äîêóìåíòà

Ñîãëàñîâàíî

Ïðîâåðèë

Èçì.

Ðàçðàá.

02.2

P 220

0 ... 300

1

1

= 220

= 220

= 220

5
220

0,5/10Ð 150/5

ÂÐÑ-10-20-630

ØÂÂ-10-20-01-630

034

1

P 123

= 220

0 ... 1500

= 220

= 220

5

2

2

220

0,5/10Ð 50/5

ÂÐÑ-10-20-630

037

ØÂÂ-10-20-01-630

ÂâîäËèíèÿ ê ÀÄ

02.2

P 220

0 ... 300

1

1

= 220

= 220

= 220

5
220

0,5/10Ð 150/5

ÂÐÑ-10-20-630

4

ÒÍ

3

0,5/10Ð 50/5

2

= 220

= 220

5

ïîñòîÿííûé îïåðàòèâíûé òîê 220 Â

ØÂÂ-10-20-01-630

034

ØÂÂ-10-20-01-630

034

Íîìåíêëàòóðíîå îáîçíà÷åíèå øêàôà ÊÓ 10Ñ7

Íîìåð ñõåìû âòîðè÷íûõ ñîåäèíåíèé ÍÊÀÈ.670401.8

Âèä îïåðàòèâíîãî òîêà âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé è åãî çíà÷åíèå, Â6

ñîåäèíåíèé

610005

4
íàïðÿæåíèå, êÂ

øèí, À
òîê ñáîðíûõ

5. Ñõåìà ãëàâíûõ3 4. Íîìèíàëüíîå3. Íîìèíàëüíûé

Ëèíèÿ ê ÀÄ

ÇÀÏÐÀØÈÂÀÅÌÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

1

2 Íàçíà÷åíèå øêàôà

Ïîðÿäêîâûé íîìåð øêàôà
ï/ï

1

220

ÂÐÑ-10-20-630

0 ... 300

= 220

Öåïü ýëåêòðîìàãíèòà, YA1, B

Âàòòìåòð _____
Àìïåðìåòð _____

Âàðìåòð _____
ïðèáîðû
Èçìåðèòåëüíûå15

Òîê ïëàâêîé âñòàâêè ïðåäîõðàíèòåëÿ, (À)

12

13

14

Êîëè÷åñòâî ò-ðîâ òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

Êîëè÷åñòâî è ñå÷åíèå ñèëîâîãî êàáåëÿ

Öåïü îòêëþ÷åíèÿ îò íåçàâèñèìîãî èñòî÷íèêà, ÊÑV,Â

ïðèâîäà Öåïü îòêëþ÷åíèÿ, ÊÑÒ, B11

Ïàðàìåòðû Öåïü âêëþ÷åíèÿ, ÊÑÑ, B

ÒÑÊÑ-40/ ___

ÒËÊ-10 - ____
è íîìèíàëüíûé òîê
òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà, À

Êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè

Òèï âûñîêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïàðàìåòðû

10

9

Öåïü îòêëþ÷åíèÿ äëÿ ñõåì ñ äåøóíòèðîâàíèåì, ÊÑÀ,À

1

1

P 220

02.2

¹ ñõåì ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè _________17

Îòêëþ÷åíèå ãåíåðèðóþùèõ èñòî÷íèêîâ ______

ìåæäóôàçíûõ Ê.Ç.

Òîêîâîå ðåëå (ÊÀN)
¹ ñõåìû

íà çåìëþ
çàìûêàíèé
Çàùèòà îò
Çàùèòà øèí 6(10) êÂ è ÌÒÇ (2-ÿ ñòóïåíü) _____

Ðåëå ïåðåçàãðóçêè ÊÀ7,( ÊÀ8, ÊÀ9)
Ðåëå ÌÒÇ ÊÀ4, ÊÀ5, (ÊÀ6)

è ïåðåãðóçêà

Çàùèòà îò Ðåëå îòñå÷êè ÊÀ1, ÊÀ2, (ÊÀ3)
¹ ñõåì _______

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ _______
Òèï - CÝÒ4ÒÌ.Ñ÷åò÷èêè

Òèï îïòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Ïîñòîÿííûå öåïè óïðàâëåíèÿ, àâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè18

Òèï ìèêðîïðîöåñîðíîãî óñòðîéñòâà: MICOM16

Íà çàçåìëÿþùåì ðàçüåäèíèòåëåîïåðàòèâíàÿ

21

20

19 âêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ

Ñõåìà ÇÄÇ _________

Óñòàíîâêà àâòîìàòà SF ïèòàíèÿ ýë.ìàãíèòà

Ââîä ïèòàíèÿ íà ñåêöèþ íà ïåðåêëþ÷àòåëÿõ

Íà âûêàòíîì ýëåìåíòåáëîêèðîâêà

¹ ñõåìû ________
Ýë.ìàãíèòíàÿ

Çàùèòà ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ _______
Ïóñê ÌÒÇ ïî íàïðÿæåíèþ ______
Êíîïêè óïðàâëåíèÿ èëè ïðîìðåëå äëÿ ýë. äâèãàòåëåé ÀÄ, ÑÄ ___
Îòêëþ÷åíèå âûêë. îò ïðåäçàðÿäæåíîãî êîíäåíñàòîðà ___

Ïðèëîæåíèå È (îáÿçàòåëüíîå)

Ä
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îë
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ò
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ûå
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ãì
åí
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Íåèñïðàâíîñòü ÊÒÏ _________

N

800

3
0
0
0

3000

18
0
0

750

12
0
0

Ôàñàä

Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ øêàôîâ ÊÐÓ 10 êÂ ñåðèè ÊÓ 10Ñ (Ì).

4 23

1. Îïåðàòèâíûé òîê íà ïîäñòàíöèè ïîñòîÿííûé, 220 Â.

3. Óñòàíîâèòü îãðàíè÷èòåëè ïåðåíàïðÿæåíèÿ òèïà __________.

2. Âûïîëíèòü êàáåëüíûå ñâÿçè ìåæäó êëåììíûìè ðÿäàìè ÿ÷ååê ì êëåììíûì ðÿäîì øêàôà òåëåìåõàíèêè.

6. Âûïîëíèòü ýëåêòðîìàãíèòíóþ áëîêèðîâêó âûêàòíûõ ýëåìåíòîâ è çàçåìëÿþùèõ íîæåé ÿ÷ååê.

5. Ïðåäóñìîòðåòü ìåñòî äëÿ øêàôà êîíòðîëëåðà ÀÑÓÒÏ RTU-560 (2200õ800õ600).

4. Îáüåì òåëåìåõàíèçàöèè áóäåò óòî÷íåí ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ çàêàç÷èêîì.

Ëèñòîâ
Äàòà

Ëèòåðà

Îïðîñíûé ëèñò íà øêàôû ÊÐÓ

Ëèñò

Óòâåðäèë

ÏîäïèñüËèñò N äîêóìåíòà

Ñîãëàñîâàíî

Ïðîâåðèë

Èçì.

Ðàçðàá.
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 Редакция 1

                                                           Приложение К.

 (Обязательное)

1 Вакуумные выключатели типа ВРС

1.1. Основные параметры вакуумных выключателей типа ВРС-10.

       Вакуумные выключатели типа ВРС-10   соответствуют   техническим   условиям 

ТУ У 31.2-00213434-024-2004 соответственно, ГОСТ 687-78, а также ГОСТ 18397 в части 

испытаний  на  механическую  износостойкость  и  предназначены  для  работы в  шкафах 

комплектных  распределительных  устройств  внутренней  установки  КРУ  КУ  10С. 

Основные параметры и характеристики вакуумных выключателей приведены в таблице.

               

№ Наименование параметра
ВРС-10

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный ток (Iном), А 630,1000,1250

4 Номинальный ток отключения(Iо.ном), кА 20; 25

5 Сквозной ток короткого замыкания

а) наибольший пик, кА, не более

б) начальное действующее значение 

периодической составляющей , кА

52;80

20;25

6 Нормированное процентное содержание 

апериодической составляющей ,% не более 40;35

7 Среднеквадратическое значение тока за 

время его протекания (ток термической 

стойкости), кА

20;25

8 Время протекания тока (время короткого 

замыкания), с 3

9 Полное время отключения, с, не более 0,07

10 Собственное время отключения 

выключателя, с, не более 0,035-0,050

11 Собственное время включения, с 0,090; 0,120

12 Не одновременность замыкания и 

размыкания контактов, с, не более 0,002

13 Номинальное  напряжение  питания  блока 

управления, В, постоянного и переменного 

тока 220

14 Ресурс по коммутационной стойкости:

-при номинальном токе Iном,операций«ВО»

-при токах короткого замыкания 

I=(60-100)% от Iо.ном, операций «ВО»

100

15 Механический ресурс, циклов «В-О» 100000

16 Срок службы до списания, лет 25
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Продолжение Приложения К

 Для  стойкости  к  воздействию  внешних  механических  факторов   выключатель 

соответствует  группе  механического  исполнения  М 6  по  ГОСТ 17516.1—90.  При  этом 

выключатель работоспособный при воздействии вибрации в диапазоне частот (0,5-100) Гц 

с максимальной  амплитудой ускорения 10 м/с2 (1g).

1.2 Конструкция и принцип работы выключателей ВРС-10.

Выключатель  состоит  из  трех  полюсов,  одного  электромагнитного  привода,  который 

размещён  в  раме  выключателя  и  связан  кинематически  с  полюсами  через  вал.  Вал 

управляет тремя пятиконтатными вспомогательными блок-контактами . Платы управления 

выключателем, контакторы, отключающий конденсатор размещены в раме выключателя.

1.2.1 Включение выключателя.

Для  включения  выключателя  необходимо  через  катушку  включения  пропустить 

постоянный ток, при котором сила действия в магнитной цепи включения, несмотря на 

большой  зазор  между  якорем  и  магнитопроводом,  превысит  силу  притягивания 

постоянными  магнитами  якоря  в  магнитной  цепи  отключения,  где  аналогичный  зазор 

отсутствует. 

Как  только  сила  тяги  достигнет  достаточной  величины  (величины  трогания),  якорь 

электромагнита начинает с ускорением двигаться и приводит к повороту основного вала 

выключателя  через  ось,  серьги  и  пальцы.  Вал  в  свою  очередь  приводит  к  движению 

изоляционные тяги с механизмами поджатия  в полюсах вверх. 

После замыкания контактов ВДК пружины механизмов поджатия начинают сжиматься. 

Касание якорем магнитопровода указывает,  что выключатель включен и происходит его 

фиксация в этом положении “магнитной защелкой”. Чем меньше становится зазор между 

якорем и магнитопроводом магнитной цепи, тем больше сила тяги постоянных магнитов.

Следовательно, включение выключателя происходит в результате совместного действия 

магнитодвижущей силы катушки включения и действия постоянных магнитов, имеющих 

большую  энергоемкость.  При  этом  указатель  перемещается  и  в  окне  фасадного  листа 

появляется надпись “ВКЛ”.

1.2.2 Отключение выключателя.

Для отключения выключателя необходимо через катушку отключения электромагнита 

пропустить постоянный ток в направлении, при котором сила действия на якорь превысит 

результирующую силу удержания “магнитной защелки”. Сила удержания во включенном 

положении  равняется  разнице  между  силами  притяжения  постоянных  магнитов, 

атмосферного втягивания трех ВДК и силой пружин трех механизмов поджатия полюсов 

выключателя.

После того,  как вышеуказанное происходит, якорь электромагнита начинает двигаться. 

На  первом  участке  движения  (приблизительно  третья  часть  хода)  контакты  ВДК 

продолжают быть замкнутыми, а сжатые пружины механизмов поджатия разжимаются и 

тем  самым  обеспечивают  необходимую  начальную скорость  главных  контактов 

выключателя во время процесса дугогашения.

После  того как пружины механизмов поджатия разжались на  величину  хода  пружин 

поджатия, начинают размыкаться контакты ВДК и начинает происходить процесс гашения 

электрической дуги. При этом блок-контакты переключаются.
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Продолжение Приложения Л

Процесс  отключения  заканчивается  тем,  что  якорь  электромагнита  замыкает  собой 

магнитную цепь отключения электромагнита и тем самым четко фиксирует выключатель в 

отключенном  положении  “магнитной  защелкой”,  которую  обеспечивают  постоянные 

магниты электромагнита. Указатель положения выключателя при этом перемещается и в 

окне фасадной перегородки появляется надпись “ОТКЛ”.

1.2.3  Ручное отключение.

Конструкцией выключателя предусмотрена возможность ручного отключения. Ручное 

отключение  производится  специальной  рукояткой  отключения,  на  которой  размещена 

пружина ручного отключения. После сопряжения рукоятки отключения с валом ручного 

отключения  (возможно  выполнить  при  закрытых  дверях  КРУ)  необходимо  повернуть 

рукоятку против часовой стрелки до полного отключения выключателя (не более чем на 

180°).  При  этом  установленные  на  валу  ручного  отключения  кулачки  воздействуют  на 

шайбу  штока  отключения,  что  приводит  в  движение  сердечник  электромагнита  из 

включенного положения в отключенное. Запас энергии пружины отключения достаточен 

для обеспечения полного нормативного отключения

1.2.4 Функции электромагнитного привода.
Электромагнитный привод вакуумных выключателя выполняет следующие функции:

- обеспечивает надежное  и стабильное  включение с нормированными параметрами;

- обеспечивает надежное и стабильное отключение с нормированными параметрами, что 

  позволило впервые упразднить традиционный элемент для всех выключателей – 

  отключающую пружину и тем самым значительно снизить энергоемкость привода и  

  повысить его надежность;

- надежно фиксирует выключатель с помощью “магнитной защелки” в обоих крайних 

  положениях “Включено” и “Отключено”;  

 -обеспечивает ручное нормированное отключение.
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