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Басовец А. 
Масленчук П. 

Ярощук С. 
Техническая информация 

по схемам 
вспомогательных цепей 

на ПС 35/10(6) кВ 
 

Настоящая техническая информация содержит сведения о схемах вспомогательных 
цепей:  

- ОРУ 35 кВ комплектных трансформаторных подстанций типа КТПБР(М) 35 кВ,   
- ЗРУ 35 кВ серии КУ-35,  
- КРУ 10(6) кВ серии КУ-10Ц, с которыми поставляются эти подстанции.  
КТПБР(М) могут выполняться последующим схемам главных цепей – 35-3Н,  
35-4Н, 35-5Б, 35-5АН, 35-5АНА и др.  
Различные варианты компоновок оборудования для одной и той же схемы 

главных цепей обозначены в данной информации словом “Вариант “ (например –
Вариант 1).   Сведения о комплектных трансформаторных подстанциях приведены 
в технической информации НКАИ.670049.028.  

  Сведения о конструкции, схемах соединений главных цепей шкафов КРУ серии 
КУ-35 приведены в технической информации НКАИ.674523.001 РЭ.  

  Сведения о конструкции, схемах соединений главных цепей шкафов КРУ серии 
КУ-10Ц приведены в технической информации НКАИ.670049.007 ТИ. Настоящие 
схемы вторичных цепей разработаны для переменного и постоянного (выпрям-
ленного) оперативного тока для напряжения 220 В; напряжение собственных  
нужд - 380 В.  По особому заказу схемы могут изготавливаться с оперативным 

напряжением  110 В постоянного тока.  
Схемы разработаны с применением выключателей ВР-35, ВР-35НС, ВР-1, ВР-2, 

ВР-3, ВР-6 , в которых использован принцип двухпозиционной „магнитной защелки”.  
Схемы вспомогательных цепей выполнены как с применением микропроцессор-

ных устройств защиты и автоматики, так и на электромеханических реле.  
  В настоящей информации вспомогательные схемы сгруппированы по отраслям и 

схемам главных цепей подстанции. В информации приняты следующие сокращения:  
В -шкаф ввода,  
ТН -шкаф трансформатора напряжения,  

ТСН -шкаф трансформатора собственных нужд,  

Л –шкаф линии,  

СВ -шкаф секционного выключателя,  

СР -шкаф секционного разъединителя,  

Т -шкаф силового трансформатора.  
* - нетиповые схемы главных цепей подстанции или блоков (например – 35–4Н*).  
Контактная информация: 

 
ЗАО "Высоковольтный союз"     
 
ул. Торговая, 5, г. Екатеринбург,  
620010, Россия               
телефон: (+7 343) 217-48-44             
факс: (+7 343) 217-48-44              
http://www.vsoyuz.ru/             
e-mail: ekaterinburg@vsoyuz.ru   

ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СОЮЗ-
РЗВА"            
ул. Белая, 16, г. Ровно,  
33001, Украина               
телефон: (+38 062) 61-72-01           
факс: (+38 062) 61-74-70             
http://www.vsoyuz.ua/             
e-mail: rovno@vsoyuz.ru 
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Выбор схем вспомагательных цепей прозводится по табл. 1 в такой 

последовательности:  
1) в графе 1 выбирается номер первичной схеми, например: 35-4Н*  
 
 
2) в графе 2 выбираем напряжение 35 или 10 кВ, например:  
 
 

3) в графах 3,..7 в зависимости от вида защиты (на микропроцессоре или на эл.-
механических реле) выбираем таблицу с нужными схемами, например для 
защиты на MICOM выбираем таблицу 16 на стр. 27:  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

 

4) по виду присоединения выбираем чертежный номер схемы, например для линии 
выбираем НКАИ.670205.528 Э3:  
 

 

5) заказываем эту схему, с учетом всех последних изменений - в отделе маркетинга 
ООО „Высоковольтный Союз ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

35-4Н* 

10(6) кВ

MICOM 
4 

35-4Н* 
35 кВ 

10(6) кВ 

Табл.16 
Стр.27 

№ шкафа 
(Тип шкафа) 

№ схемы 
Название 
схемы 

Краткая 
характеристика 

схемы 
Элем. база 

101,105-108, 
110-118, 

202-205, 209-218 
(КУ-10Ц) 

НКАИ.670205.528 Э3 Линия 6-10 кВ  
Учет, сигнализация, 
ЗДЗ 

MICOM 
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Номер 
первичной 
схемы  

Род 
тока  

   Тип элементной базы     
Электромех. 
реле  

MICOM _  SEPAM _  МРЗС_  Siprotec  SR _  УЗА_  Сириус_  РС83_  

1 2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  

35-3Н  

35 
кВ  

~220B  
Табл. 2 ст.6 
Табл.3 ст.8  

- - 
Табл.5 
ст.10  

- - - - - 

10(6
) кВ  

~220B   - 
Табл.5 
ст.10  

- - - - - 

353Н*  

35 
кВ  

~220B  
Табл. 7 ст.12  

- - - - - - - - 

10(6
) кВ  

~220B  - - -  -  - - 

35-4Н  

35 
кВ  

=220B   - - - 
Табл.9 
ст.17  

- - - - 

~220B  
Табл. 8 ст.14,15 
Табл.11 ст. 

19,20 Табл.13 
ст.22 Табл.17 

ст.26,27  

- - 
Табл.15 
ст.24  

- - - - - 

10(6
) кВ  

~220B   - 
Табл.15 
ст.24  - - 

Табл.1
5 ст.24  - - 

=220B   - - 
Табл.9 
ст.17  

- -    

354Н*  

35 
кВ  

=220B  - 
Табл.18 
ст.29,30 
Табл.19 
ст.32,33 
Табл.20 
ст.35,36 
Табл.21 
ст.38,39  

- - - - - - - 

10(6
) кВ  

=220B  - - -  -  - - 

35-5Б  
35 
кВ  

=220B   - - 
Табл. 27 
ст.46  

- 
Табл.23  
ст.41  

- 
Табл.25 
ст.43,44  

- 
10(6) 
кВ  

=22
0B 

  - -  -  -  

35-
5АН  

35 
кВ  

=220B   - - 
Табл.43 
ст.68  

- - - - - 

10(6
) кВ  

=220B   - - - - - - - 

35 
кВ  

~220B  
Табл.29 ст.48 

Табл.31 ст.50,51 
Табл.33 ст.53,54 
Табл.35 ст.56,57 
Табл.37 ст.59,60 
Табл.39 ст.62,63 
Табл.41 ст.65,66  

- -  - - - - - 

10(6
) кВ  

~220B  - - -  -  - - 

35-
5АНА  

35 
кВ  

=220B   - 
Табл.45 
ст.70,71 
Табл.47 
ст.73,74 
Табл.49 
ст.76,77   

- - - - - - 

10(6
) кВ  =220B  - - -  -  - - 

35-
5АН*  

35 
кВ  

=220B   
Табл.50 
ст. 79 
Табл.51 
ст.81   

- - - - - - - 

10(6
) кВ  

=220B  - - -  -  - - 

35-9  

35 
кВ  

~220B  
Табл.53 ст. 

83,84  
- - - - - -   

=220B  - - - -  -  - 
Табл.55 ст. 

86,87  
10(6
) кВ  

=220B  - - - -  -  - 
Табл.55 ст. 

86,87  

~220B  - - - - - - 
Табл.5
3 ст. 
83,84  

 
- 

35-9*  

35 
кВ  

=220B   - 
Табл.56 
ст. 89,90  

- - - - - - 

10(6
) кВ  

=220B  - - -  -  - - 

35-9А  

35 
кВ  

=220B   
Табл.58 
ст. 92,93  

- - - - - - - 

10(6
) кВ  

=220B  - - -  -  - - 
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Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ÏÑ 35/10(6) êÂ 

ïî ñõåìå 35-3Í ñî øêàôàìè ÊÓ-10Ö  

(Âàðèàíò 1). 

 

 

 

 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
3-11 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗВ-120 - ЯЗЗ-1 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Таблица 2. Перечень схем ячеек. 
 

 
 

Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по  схемам  "РЗВА-
ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 
по схеме 35-3Н со шкафами КУ-10Ц 

(Вариант 2). 
 
 

 
 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
3-9 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-1 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по схемам "РЗВА-
ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-3Н со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 3). 

 
 
 

 
 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
1-6 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-3Н* со шкафами КУ-10Ц 

 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
1-9 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 1). 
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ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.657422.022 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ОПУ - техническая информация НКАИ.657422.022 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
3-20 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗВ-120, ЯЗВ-60 - ЯЗЗ-1, ЯЗЗ-2 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 2). 
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ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.657422.022 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ОПУ - техническая информация НКАИ.657422.022 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
3-20 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗВ-120, ЯЗВ-60 - ЯЗЗ-1, ЯЗЗ-2 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
 

 
Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
  



 
 

Редакция 7 

           

НКАИ.670049.025 ТИ 

Лист 
     

18 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 
План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 3). 

ОРУ 35 кВ – техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 

 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ОПУ - техническая информация НКАИ.657422.022 ТИ, 
ШТВП -техническая информацию ИВКА.674571.025 ТО, 
1-12 - КУ-10Ц -техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-2 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 4). 

 

 
 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
3-16 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗВ-120 - ЯЗЗ-1 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
 
 
  



 
 

Редакция 7 

           

НКАИ.670049.025 ТИ 

Лист 
     

22 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 
Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 5). 

  

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
3-16 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗВ-120 - ЯЗЗ-1 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 6). 

 

 
 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
ОПУ - техническая информация НКАИ.657422.002 ТИ, 
1-10 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-1 - ЯЗВ-120 - техническая информация ИКВА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-35 и КУ-10Ц 
(Вариант 1) 

 

 
 
КРПЗ-35 - техническая информация НКАИ.674513.076 ТИ, 
1-6 - КУ-35 - техническая информация НКАИ.674523.001 РЭ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.073 ТИ, 
101-118,201-218 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗВ-90 - ЯЗЗ-2 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО, 
119,219 - ШШП - шкаф шинной перемычки между секциями, 
117а,211а - ШВ - шинная вставка по сборным шинам. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-35 и КУ-10Ц 
(Вариант 2) 

 

 
 
КРПЗ-35 - техническая информация НКАИ.674513.076 ТИ, 
1-12 - КУ-35 - техническая информация НКАИ.674523.001 РЭ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
2-1-2-5,1-1-1-5 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-2 (ЯЗВ-90) - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-35 и КУ-10Ц 
(Вариант 3) 

 

 
 

КРПЗ-35 - техническая информация НКАИ.674513.076 ТИ, 
1-8 - КУ-35 - техническая информация НКАИ.674523.001 РЭ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
101-114,201-213 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-1 (ЯЗВ-120) - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО, 
102а,206а - ШШП - шкаф шинной перемычки между секциями, 
103а,205а - ШВ - шинная вставка по сборным шинам, 
104а,204а - ШШВ - шкаф шинного ввода от стены. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-4Н со шкафами КУ-35 и КУ-10Ц 
(Вариант 4) 

 
 
КРПЗ-35 - техническая информация НКАИ.674513.076 ТИ, 
1-12 - КУ-35 - техническая информация НКАИ.674523.001 РЭ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
1-1,..1-10,2-1,..2-10 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5Б со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 1) 

 

 
  

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
2-19 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗВ-120 - ЯЗЗ-1 техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
  



 
 

Редакция 7 

           

НКАИ.670049.025 ТИ 

Лист 
     

41 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5Б со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 2) 
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ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
1-24 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ 
4а,9а - ШШП - шкаф шинной перемычки между секциями, 
3а,21а - ШШВ - шкаф шинного ввода от стены.. 

 

 
 
  



 
 

Редакция 7 

           

НКАИ.670049.025 ТИ 

Лист 
     

44 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 
 
Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Редакция 7 

           

НКАИ.670049.025 ТИ 

Лист 
     

45 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 
План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5Б с шкафами ОРШ 
(Вариант 3) 

 

 
 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
ОРШ - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АН со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 1). 

 

 
 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
1-18 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ 
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 Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по  схемам "РЗВА-
ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АН со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 2). 

 
 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
2-13 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-1 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АН со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 3). 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АН со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 4). 

 

 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
5-20 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АН со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 5). 

 

 
 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
101-107,201-207 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
012,ЯЗВ-60 - ЯЗЗ-1,ЯЗЗ-2 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АН со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 6). 

 

 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
2-15 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АН со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 7) 
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по схеме 35-5АН* со шкафами КУ-10Ц 

(Вариант 8). 
 

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
ОРШ - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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по схеме 35-5АНА со шкафами КУ-10Ц 

(Вариант 1) 
 

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
1-22 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-2 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 
по схеме 35-5АНА со шкафами КУ-10Ц 

(Вариант 2) 
 

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.073 ТИ, 
1-22 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-1 - ЯЗВ-120 - техническая информация ИКВА.674825.001 ТО 
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схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5АНА со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 3) 

 

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
1-24 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5AН* со шкафами КУ-10Ц. 
(Вариант 1). 

 

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
ШТВП - техническая информация ИВКА.674571.025 ТО, 
1-8 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ 
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схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-5AН* со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 2). 

 

 
КРПЗ-35 - техническая информация НКАИ.674513.076 ТИ, 
1-8 - КУ-35 - техническая информация НКАИ.674523.001 РЭ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
3-16 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
20,21 - ШШВ - шкаф шинного ввода от стены. 
  



 
 

Редакция 7 

           

НКАИ.670049.025 ТИ 

Лист 
     

81 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 
Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-9 со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 1) 

 

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
1-22 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-1 - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "ВС-Украина" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-9 со шкафами КУ-10Ц 
(Вариант 2) 

 

 
ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
2-19 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-2 (ЯЗВ-90) - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 
по схеме 35-9 со шкафами КУ-35 и КУ-10Ц 

 

 
 

КРПЗ-35 - техническая информация НКАИ.674513.076 ТИ, 
1-12 - КУ-35 - техническая информация НКАИ.674523.001 РЭ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.077 ТИ, 
2-1-2-5,1-1-1-5 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ, 
ЯЗЗ-2 (ЯЗВ-90) - техническая информация ИВКА.674825.001 ТО 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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План расположения оборудования ПС 35/10(6) кВ 

по схеме 35-9А со шкафами КУ-10Ц 

 
 

ОРУ 35 кВ - техническая информация НКАИ.670049.028 ТИ, 
КРПЗ-10 - техническая информация НКАИ.674512.073 ТИ, 
1-18 - КУ-10Ц - техническая информация НКАИ.670049.007 ТИ. 
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Изготовление ячеек возможно по схемам заказчика или по 
схемам "РЗВА-ЭЛЕКТРИК" из технической информации НКАИ.670049.002 ТИ. 
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